JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Ducica 1

Tel: 051/491-600 0086
Faks: 051/216-510, 215-751 '
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HH-6125,6128-6134/Vv/10/2023
Datum izdavanja izvjestaja 17.10.2023.

Datum prijema uzorka 10.10.2023.

Identifikacioni broj uzorka 6125,6128-6134/V
PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv "WVODOVOD" PRIJEDOR

Adresa: KOZARSKA br.87, PRIJEDOR

Tel:

Broj i datum podno$enja zahtjeva: REGULISANO UGOVOROM
PODAC! O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)

Naziv: Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: VODA ZA PICE

Proizvodad/adresa: CENTRALNI VODOVCOD PRIJEDOR

Mjesto uzorkovanja: DISTRIBUTIVNA MREZA

Datum uzorkovanja: 10.10.2023.

Uzorkovanje izvrsio: KLIJENT

Metoda uzorkovanja: - '

Napomene:

Identifikacioni broj Naziv uzorka Mjesto uzorkovanja

6125/ Voda za piée, uzorak br.1 B3/2 bunar, hlorisana voda
6128/ Voda za pice, uzorak br.4 Gornji Orlovci, OS
6129/V Voda za piée, uzorak br.5 Cpéta bolnica
61301V Voda za pi¢e, uzorak br.6 Rezervoar "Barakovac”
8131V Voda za pi¢e, uzorak br.7 | Matijasi, pumpna stanica
6132/V \Voda za piée, uzorak br.8 | Trnopolje, OS
6133V Voda za pice, uzorak br.8 Kozarac, djediji vrti¢, "Bambi™
6134V Voda za piée, uzorak br.10 | "Hambarine”OS

JIzvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 6 stranica. Sastavne dijelove izvjestaja ine sliededi izvjestaji o
rezultatima ispitivanja:

1.1zvjestaj o rezultatima fizi¢kih, fizitko- hemijskih i hemijskih ispitivanja (2)
2.Izviestaj o rezultatima mikrobiologkin ispitiﬁmf\ﬁﬁﬁg}}?

3.Strugno mislienje na izvjestaj o rezultatimg és‘@jii\?ﬁh?é’ﬁ(f{j;@
_'!TO Q‘-;\ st '33'

Izvjestaj o uzorku ddobr i%
Nacelnik SluZbe, igijenu
Dr sci.med. Vesn Gruji¢
.
*|zvjestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnasioca zahtjeva/vlasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primijen. Institut ne preuzima odgovornost za taénost i potpunost dabijenin

informacija.
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0 Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;

Spisak akreditovanih pedrugja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacl}e LI-40-01
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljudive u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklarmne svrhe



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dugiéa 1

UZRS Tel: 051/491-600 0090

- Faks: 051/216-510, 215-751
“ E-mail; info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

STRUCNO MISLJENJE NA IZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 17. 10, 2023,
ID broj: 6125, 6128-6134V

Na osnovu IzvjeStaja o rezultatima fizi¢ko-hemijskih i mikrobiologkih ispitivanja i struénog

razmatranja utvrdeno je da uzorak vode, pre¢iSéena voda, ID broj 6125, 6128-6134/V

ODGOVARAJU

prema propisima &lana 4. stav 112 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za
ljudsku potrodnju (Sluzbeni glasnik RS, br 88/17) te se kao takva voda mo¥e smatrati
BEZBJEDNOM za potrosace. Nalazi u prilogu struénog mi¥ljenja.

LJEKA SPECIJALISTA
/:- T DL /’//
Dr med. Borka Kotur
specijalista higijene

Struéno mislienje se odnosi na analizirani uzorak. Struéno mislienje je sastavni dio lzvjedtaja o uzorku i mogu se
koristiti samo zajedno.Dokument se moze reprodukovati | umnozavati iskljuivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u
reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Duéiéa 1
Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751

E-mail: info@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba

éLuZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

0108

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZIEKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj izvjestaja: H-6125/V, 6128/V - 6134/V/10/2023
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 10.10.2023.
Datum zavr$etka ispitivanja: 11.10.2023.

Identifikacioni broj

Naziv uzorka

8125V Voda za pi¢e, uzorak br. 1
6128/V Voda za piée, uzorak br. 4
6129/V Voda za pite, uzorak br. 5
6130/v Voda za piée, uzorak br. 6
61311V Voda za piée, uzorak br. 7
6132V Voda za pice, uzorak br, 8
6133/V Voda za pice, uzorak br. 9
Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost . :
. Referentna [ Jedinica Metoda
Parametar 6125/V|6128/V|6129/V|6130/V[6131//|6132/V|6133/V vrijednost | mjere ispitivanja
] . - prihvatljiva za o
Boja <26 | <25 |<25|<25| 25 | <25 | <25 |Fctaaive: fk‘;,';‘ " UMH 053 ¢
. promjena
prihvatljivt_a za
Miris Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez |foctadaiter| | UMH 054 ¢
: promjena
Mutnoca <0,02|<0,021<0,02|<0,02(<0,02|<0,02|<0,02| =1 NTU | ?oAzs'fﬁl?lerﬁ?
Kencentracija
iAol .1 pH BAS EN IS0
z’poﬂ?vr::(eoc;:r;é?)na 7,20 . 7,59 | 7,42 . 7,72 7,60 7,78 7,99 6:5 = 9|5 ]edinica 10523:2013
Utro8ak KMnO; ' BAS EN1SO
(oksidativnost) €05[<05)|<05]<05|<05|<05|<05]| s5 |mgoyl Spolh>
rd
Amonium, NH* | <0,101<0,10/<0,10)<0,10{<0,10|<0,10(<0,10| sos | mgr |  SMEAW2ST
Hloridi 6,8 68 | <50 61 |<50]| 61 55 < 250* mg/L [ BAS ISO 9297:2002
rd
Nitrit, NO <0,01|<0,01)<001|<001/<001|<001|<001| <050" | mgL | , SMEWZS
1]
it N0, 52 | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 25 | s50v | mgl | SWeOWER
ez Vot | 548 | 461 | 463 | 472 | 465 | 454 | 443 | s2500" | psom |BAS EN 278882002
Trihalometanl-ukupni - - 8,0 - - - - < 100™ Mo/l %I\ZAEZWBV\%? ;l
rd
Hloroform - - <05 - - - - B kgl %ggmgf 7
rd
Bromdihlormetan - - 1,6 - - - - g HolL Sé“z“fz%é? 7
. ]
Dibromhlormetan - - 1,7 - - - - - Mg/l %r;ngmg? 7
rd
Bromoform - - 2,7 - - - - - Hg/L %?EZ%S? 7

*Voda ne smije biti agresivna.

** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitrati
(NOy), pri éemu graniéna vrijednost iznosi
***Specifitna jedinjenja su: hloroform, bro

BAS ENISOEC 1702%
ACEHE R'Zf'l?f;_“]’:f qa
E.48.01

ijielosti. Nije dozvoliena u

¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.gov.ba;
Izviedtaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni
Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljuzivo u ¢
lzvjestaja o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podrugja.

registarski broj akreditacije LI-40-01
dio zvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno,
potreba u reklamne svrhe. Qcjena

I/50+nitriti}/3s1, gdje uglaste zagrade oznatavaju koncentracije u mg/L za nitrate (NO5) i nitrite
0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice.
moform, dibromhlormetan, bromodihlormetan.
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SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZIEKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

[dentifikacioni broj | Naziv uzorka

6134/V Voda za piée, uzorak br. 10

Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost .
] Referentna [ Jedinica Metoda
Parametar 6134NV| - - - - - - vrijednost | mjere ispitivanja
prihvalljivg za °Co-Pt
Boja <251 - - - . . - e | skale UMH 053 ¢
. ) promjena
. pn‘hvatljivg za .
Miris Bez - - - - - - ﬁqogzng?ggjégi?lz - UMH 054 ¢
R . : promjana
BAS EN 180
Mutnoca _ <0,02| - - - - - - <1 NTU 7027-1:2017
Koncentracija -
ntracs _ P BAS EN 1SO
\(I:ﬂ?vr:_li?eog’l:g écéna 7,21 - - - - - - | 85-95" | edinical  10523:2013
UtroZak KMnO; BAS EN 1SO
(oksidativnost) <05 B B B B - - <5 mgl. O 8467:2002
N . SIAEWW 237
Amonijum, NH, <0,10| - - - - - - 505 ML | 4500-NH, D:2017
Hioridi 8,2 - - - - - - £250* | mg/L |BAS SO 9207:2002
o " SMEVWW 237
Nitriti, NO, <0,01| - - - - - - <0507 | mall | 4en0NOg B 2017
o ” SMEWW 237
Nitrati, NO, 5,1 - - - |- - - 550 Mol | 4500-NOg B:2017
:Er]lgkztBOQégvodlllvost 508 - - - - - - $2500* | pSem™ | BAS EN 27888:2002
: : : SMEWWY 237
Trikalometani-ukupni | 5,4 - - - “ - - <100 HglL 6232 B:2017
_ SMEVW 237
Hioroform <05]| - - - - - - - | kol 6232 B:2017
_ _ ' SMEWW 237
Bromdihlormetan 24 - - - - - - - Hg/L 6232 B:2017
SMEWW 237
Dibromhlormetan <05 | - - - - - - - HolL 6232 B:ZO?T
SMEWW 237
Bromoform 3,0 - - - - - - - Hg/L 6232 B:2017

* Voda ne-smije biti agresivna.

** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitratil/50+[niteiti/3=1, gdje uglaste zagrade oznafavaju koncentracije u mg/L za nitrate (NOs} I nitrite
(NO7), pri Zemu granitna vrijednost iznost 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pide.

“**Specifitna jedinjenja su: hloroform, bromeform, dibromhiormetan, bromodihlormetan.

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjen odekR
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M@M < Metoda nije akreditovana od str\é}l‘;{?}"ﬁ \}3@ aAS EN ISO/IEC 17025;
B A Spisak akreditovanih podrugja dostupan nafwibtarby. ba: registarski broj akreditacije LI-40-01
lzviestaj o rezuitatima fizicko-hemijskih ispitivana je sastavni dio lzvje$taja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.

Dokument se moZe reprodukovati | umnoZavat! Iskijucive u cljelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ocjena

L4001 izvjestaja o rezultatima fizigko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podrugja.

rema Praviniku o

4'c_ch:B|_:"|m1"ib

Strana 2 0d 2



