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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNQO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dudica 1
Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751 0086
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba
SLUZBA ZA HIGIJENU
IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HH-6888/V/11/2023
Datum izdavanja izvjestaja 13.11.2023.
Datum prijema uzorka 10.11.2023.
Identifikacioni broj uzorka 6888/V
PODNOSILAC ZAHTJEVA: _
Naziv ' "VODOVOD" PRIJEDOR
Adresa; KOZARSKA br.87 , PRIJEDOR
Tel,
Broj i datum podndienja zahtjeva: REGULISANO UGOVORCM
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)
Naziv: Adresa; Telefon:
PODACI O UZORKU:
Naziv uzorka: VODA ZA PLE, uzorak br. 1
Proizvaddiadresa: CENTRALNI VODOVOD .
Mijesto uzorkovanja: MUHAREMA SULJANOV{2 8. PRIJEDOR
Datum uzorkovanja: ' 10.11.2023.
Uzorkovanje izviio, KLIJENT
Meloda uzorkovanja: -
Napomene;

1zvjeitaj o uzorku sadé ukupno 2 stranica. Sastavne dijelove izvjeSlajadine sljeded izvjedtaji o rezultatima
ispitivanja;

1. lzvjeitaj o rezultatima mikrobiolckih ispitivanja (1)
Izvjestaj o uzorku odobrio:
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*lzvjestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose same na ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnosioca zahtjeva/vlasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne preuzima odgovornost za ta&nost i potpunost dobijenih

informacifa.
A8 EReISONES V02S .
8 A 0 Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
& Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www,bata.qov.ba; registarski broj akreditacije L[-40-01

ABCREBITATIS Dokument se moZe reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cljelostl Nije dozvoljena upotreba u reklamne svihe
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dutiéa 1
Tel: 051/491-600 Faks: 051/216-510, 051/215-751
E-mail: info{@phirs.ba Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGIJU

0088

IZVIESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

Broj izvjeStaja:

M-6888/V/11/2023

:Naziv uzorka:

Voda za pice, uzorak br. 1

;Identifikacioni broj uzorka:

6883/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju: | 10.11.2023.
Datum zavretka ispitivanja: 13,11.2023,

Stanje uzorka pri prijemu:

Uzorak pri prijemu ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC.
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiolo§koj analizi.

--------

-

Parametar Utvrdena | Referentna | Jedinica Metoda ispitivanja < = -
vrijednost | vrijednost mjere
*Ukupne koliformne bakterije 0 0 100m] BAS EN ISO 9308-1:2015 ._.,_-w.!.
: BAS EN ISO 9308-1/A1:2018 i
| *Escherichia coli 0 0 100ml  BAS ENISO 9308-1:2015 1
BAS EN ISO 9308-1/A1:2018 .. ...
*Broj kolonija na 37°C 0 <20 1ml BAS EN IS0 6222:2003 . .. ... -
*Broj kolonija na 22°C 0 <1Q0 Iml BAS ENISO 6222:2003 :
*Enterococei 0 0 100ml BAS EN ISO 7899—2:2003 -
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* Pravilnik o zdravstvenoj 1spravnost1 vode namijenjene za ljudsku potrodnju (S1. Glasnik R. Srpske 88/17, 97/ 181 93/23 za
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¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025,
Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije L} 40-01
lzvjedtaj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja je sastavni dio |zvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo -
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sc. Tatjana Markovié

wrdene viijednosti JESU u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namuenjene
za ljudsku potrosnju (SI. Glasnik R. Srpske 88/17, 97/18 1 93/23, za pretiicene vode). -




