JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Duc&ica 1

Tel: 051/491-600 0086
Faks: 051/216-510, 215-751

. E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU
IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvje$taja o uzorku

HH-7602-7603,7605-7609/V/01/2024

Datum izdavanja izvjestaja

03.01.2024.

Datum prijema uzorka

12.12.2023,

Identifikacioni broj uzorka

7602-7603,7605-7609/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv : "VODOVOD" PRIJEDOR
Adresa: KOZARSKA br.87 , PRIJEDOR
Tel:

Broj i datum podnoéenja zahtjeva: REGULISANO UGOVOROM
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razligito)

Naziv: : Adresa: Telefon:

L

|_PODACI O UZORKU: ]
Naziv uzorka: VODA ZA PICE

CENTRALNI VODOVOD PRIJEDOR
DISTRIBUTIVNA MREZA

12.12.2023.

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO RS

BAS EN ISO 5667-1:2008, BAS EN 1SO 5667-3:2019,
BAS EN SO 19458:2008, BAS EN 1SO 5667-5:2007

Proizvodad/adresa:

| _Mjesto uzorkovanja:
Datum uzorkovanja:
Uzorkovanje izvréio:
Metoda uzorkovanja:

Napomene:
Identifikacioni broj Naziv uzorka Mjesto uzorkovanja
7602/ Voda za piée, uzorak br.4 Bunar EB3 — hlorisana voda
7603/V Voda za pi¢e, uzorak br.5 Opsta boinica
7605/V Voda za pice, uzorak br.7 Sabirna komora rezervoar
7606/ Voda za piée, uzorak br.8 Rezervoar "Hambarine”
7807V Voda za piée, uzorak br.9 OS "'Desanka Maksimovie"
7608/V Voda za pi¢e, uzorak br.10 | O3 "Branko Copi¢”
7609/ Voda za pice, uzorak br.11 | O3 "Petar Kogi¢” , Podruéna kola
L Gornja Puharska

Izvjedtaj o uzorku sadr3i ukupno 7 stranica. Sastavne dijelove izvjetaja Eine sljededi izvjestaji o
rezultatima ispitivanja:

1.1zviestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu (1)
2. Izvjestaj o rezultatima fizidko- hemijskih ispitivanja (2)
3.1zvjestaj o rezultatima mikrobiologkih ispitivang 2

zZa higfjenu
Dr sci.med. Vesha Rudig Gruji¢

L 5 ’\-&\ i
*lzvjestaj o uzorku i rezultafi ispitivanja se odnose sam \“oaf:fﬁp.iﬂq‘(?ﬂ.uﬁ@z a uzarak dobijen o slog#”zahtjevarviasnika
uzorka rezuitati se primjenjuju na uzorak onakay kako je phingl :hﬁff}&ﬁtut g*preuzima odgovornost za tacndst | potpunost dobifenih
informacija. R :

AHE EW ISONSE 1

¥ Metode nisu akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/EC 17025; Spisak akreditovanih podrugja

dostupan na www.bata.gov.ba, registarski broj akreditacije LI- 40-01
Dokument se moZe reprodukovati i umnoavati iskljuéivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.

Li-40.01



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Duciéa 1

Tel: 051/491-600 0086
Faks: 051/216-510, 215-751 :

E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

MSLUZBA ZA HIGIJENU
IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvje§taja o uzorku ' HH-7602-7603,7605-7609/V/01/2024
Datum izdavanja izvjestaja 03.01.2024,

Datum prijema uzorka 12.12.2023.

Identifikacioni broj uzorka 7602-7603,7605-7609/V
PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv - 1 "VODOQVOD" PRIJEDOR

Adresa: : KOZARSKA br.87, PRIJEDOR

Tel:

Broj i datum podnosenja zahtjeva: REGULISANO UGOVOROM

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)

Naziv: Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: VODA ZA PICE
Proizvodad/adresa: CENTRALNI VODOVOD PRIJEDOR
Mjesto uzorkovanja: DISTRIBUTIVNA MREZA
Datum uzorkovanja: 12.12.2023. '
Uzorkovanje izvrsio: INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO RS
Metoda uzorkovanja: BAS EN ISO 5667-1:2008, BAS EN IS0 5667-3:2018,
BAS EN IS0 19458:2008, BAS EN I1SQ 5667-5:2007
Napomene:
Identifikacioni broj Naziv uzorka Mijesto uzorkovanja
7602/ Voda za piée, uzorak br.4 Bunar EB3 - hlerisana voda
7603/V Voda za piée, uzorak br.5 Opsta bolnica
7606/ Voda za pice, uzorak br.7 Sabirna komora rezervoar
7606/V Voda za pi¢e, uzorak br.8 Rezervoar "Hambarine”
7607/V Voda za pice, uzorak br.9 | OS "Desanka Maksimovié”
7608/ Voda za pice, uzorak br.10 | OS "Branko Copié”
7609V Voda za pi¢e, uzorak br.11 | OS "Petar Kogi¢" , Podruéna gkola
Gornja Puharska

lzvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 7 stranica. Sastavne dijelove izvjestaja Gine sljededi izvjestaji o
rezultatima ispitivanja:

1.1zvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu (1)
2. lzvjestaj o rezultatima fizitko- hemijskih ispitivanja (2)
3.1zvjestaj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja (2}

ma
g L T
i iy G ,;!hc?-"l )
*Izvje&taj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnase sarh'g:"g‘agispitivarfi uzgi“g!s}‘/ a uzorak dobijen od pddoblyca ghhtjevaiviasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je\stgf‘m}ljefm;fm_g_ﬁjmt“?&g/p‘ uzima odgovornost za taénostt potpunost dobijenih
AN

informacija. L
BE EN ﬁm&- A
B A ¢ Metode nisu akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; Spisak akreditovanih podrugja

seensniryro® | dostupan na www.bata.gov.ba, registarski broj akreditacije LI- 40-01
rrEsET T | Dokument se moZe reprodukovati | umnoZavati isklju€ivo u cijelosti. Nije dozvoliena upetreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA, USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

)
UZRS : Tel: 051/491-800
¥ idionsd Faks: 051/216-510, 215-751
: “E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www ph.rs.ba
SLUZBA ZA HIGIJENU

78000 Banja Luka, Jovana Dugica 1

0090

STRUCNO MI§LJENJE NA IZVJESTAJ O REZULTA TIMA ISPITIVANJA

Datum: 28. 12, 2023,
ID broj: 7602-7603, 7605-7609/V

Na osnovu Izvjedtaja o rezultatima ﬁziéko-hemijskih i mikrobiolokih ispitivanja i strudnog

razmatranja utvrdeno je da uzorci vode, pre¢iéena voda, ID broj 7602-7603, 7605-7609/V

ODGOVARAJU

prema propisima ¢lana 4. stay 17 2 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za
ljudsku potrosnju (Sluzbeni glasnik RS, br 88/17, 97/18 i 93/23) te kao takva voda se MOZE

smatrati bezbjednom po zdravlje krajnjih korisnika. Nalazi u prilogu struénog miglj enja.

e
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1
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Dr med. Borka Kotur
specijalista higijene

Strana 1 od 1



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dugiéa 1

HZRS ’ Tel: 051/491-600 0090

——— Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail; info@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba
SLUZBA ZA HIGIJENU

STRUGNO MISLJENJE NA IZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 28. 12, 2023,
1D broj: 7602-7603, 7605-7609/V

Na osnovu IzvjeStaja o rezultatima fizitko-hemijskih i mikrobiologkih ispitivanja i strunog

razmatranja utvrdeno je da uzorci vode, predidéena voda, ID broj 7602-7603, 7605-7609/V

il
ODGOVARAJU
prema propisima &lana 4. stav 1 i 2 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za
- [judsku potrodnju (Sluzbeni glasnik RS, br 88/17, 97/18 i 93/23) te kao takva voda se MOZE
smatrati bezbjednom po zdravlje krajnjih korisnika. Nalazi u prilogu struénog misljenija.

NP, LJEI;?;SPECIJA ISTA
S o I 20767
it it T i.\h\““": Y
mi O :‘;) Dr med. Borka Kotur
RO m" 53 S specijalista higijene

a4 ' RN
CCh RN
\‘?Q REATETR ":\‘-‘e‘/‘

\‘5:.{']” Ay Ve

Strugno midlienje se odnosi na analizirani uzorak. Stru&no milienje je sastavni dio Izvjestaja o uzorku i mogu se
koristiti samo zajedno.Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljuivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba y
reklamne svrhe,

Stranalod 1



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Ducica 1

Tel: 051/491-600

Web: www.phi.rs. ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba

0270

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj izvjestaja

HH-7602-7603,7605-7609/v/12/2023

Identifikacioni broj uzorka

7602-7603,7605-7609/V

Naziv uzorka Voda za pice
Datum uzorkovanja 12,12.2023,
Datum zavrSetka lzvjedtaja 13.12.2023.

Uslovi okoline -

Ji,f?_toda uzorkovanja/konzervisanja
[k

BAS EN ISO 5667-1:2008, BAS EN iSO 5667-3:2019, BAS EN ISO 18458:2008, BAS
EN 1SO 5667-5:2007

Komentar o uzimanju uzorka

(izgled uzorka, vremenske prilike na

terenu i sl.)

MJERENJA NA TERENU

Identifik Temp | Referen

acioni era\p tna Rezidu | Referentn

broj Naziv uzorka tura | vrijedno Metoda ispitivanja aini hlor - 3 - Metoda ispitivanja

uzorka vode st (mgiL) | VT ?Lo st

¢C) | (mon) (mgh)

7602/V | Voda za piée,uzorak 12,2 - SMEWW 234 2550B:2017 0,42 0,1-0,5 | BASENISO 7393-2:2019
br.4 .

7603/V | Voda za piée,uzorak 12,0 - SMEWW 231425508:2017 0,32 0,1-0,5 | BAS ENISO 7393-2:2019
br.5

7805/V | Voda za pite,uzorak 13,1 - "‘SMEWW 23+ 25508:2017 0,37 0,1-0,5 | BAS EN ISO 7393-2:2019
br.7

7606/V | Voda za pice,uzorak 13,3 - SMEWW 23 2550B:2017 0,39 0,1-0,5 | BAS EN IS0 7393-2:2019
br.8

7607/V | Voda za pice,uzorak 12,9 - SMEWW 2325508:2017 0,36 0,1-0,6 | BAS ENISQ 7393-2:2019

: br.9
7R08/V | Voda za piée,uzorak 12,3 - SMEWW 23 2550B:2017 0,35 0.1-0,5 | BASENISO 7393-2:2019
% | br.10

7609/V | Voda za pice,uzorak 10,6 - SMEWW 23 25508:2017 0,35 0,1-0,5 | BAS EN ISO 7393-2:2019

br.11

Metods dostupne na zahtjev klijenta

Ocjena rezultata ispitivanja:

Utvrdene viijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrognju SI. glasnik RS br.

88117, 9718, 93/23

0\(}? izvjestaja
7.

Dr med. Borka Kotur

.Stranal od1

¢Metode nisu akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; Spisak akreditovanih
podrudja dostupan na www bata.gov.ba, registarski broj akredltacije L1-40-01
lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu je sastavni dio lzviesdtaja o uzorku i mogu se koristiti
samo zajedno, Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskijugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba
u reklamne svrhe, Misfjenja/tumagenja navedena u ovom izvjetaju su izvan akreditovanag podrudja.




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Duéiéa 1

Tel: 051/491-600

Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

Faks: 051/216-510, 215-751
“E-mail; info@phi.rs.ba

0270

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj izvjeétaja

HH-7602-7603,7605-7609/V/12/2023

Identifikacioni broj uzorka

7602-7603,7605-7609/V

Naziv uzorka Voda za pi¢e
Datum uzorkovanja 12.12,2023.
Datum zavretka lzvjestaja 13.12.2023,

Uslovi okoline

MT(oda uzorkovanja/konzervisanja
N

BAS EN ISO 5667-1:2008, BAS EN 1SO 5667-3:2019
EN IS0 5867-5.2007

» BAS EN ISO 19458:2008, BAS

"Komentar o uzimanju uzorka
{izgled uzorka, vremenske prilike na

terenu i sl.)

MJERENJA NA TERENU

Identifik Temp | Referen

acioni : era tna Rezidu Refe;entn

broj Naziv uzorka tura | vrijedno Metoda ispitivanja alni hlor iied Metoda ispitivanja

uzorka vode st (ma/L) vrje ?Lo st

C) | (mg) (mgrL)

7602/V | Voda za piée,uzorak 12,2 - SMEWW 237 2550B8:2017 0,42 0.1-0,5 | BASEN ISO 7393-2:2019
br.4 ‘

7603/V | Voda za pi¢e,uzorak 12,0 - SMEWW 23 2550B:2017 0,32 0,1-0,5 | BAS EN ISO 7393-2:2019

1 brs

7605/V | Voda 2a pite,uzorak 13,1 - SMEWW 23 25508:2017 0,37 0,1-0,5 | BASEN SO 7393-2:2019
br.7 '

7606/V | Voda za pi¢e,uzorak 13,3 - SMEWW 234 25508:2017 0,39 0,1-0,5 | BAS ENISO 7393-2:2019
br.8

7607/V | Voda za piée,uzorak 12,9 - SMEWW 237 25508:2017 0,36 0,1-0,5 | BASENISO 7393-2:2019
br.8

7RNB/V | Voda za piée,uzorak 12,3 - SMEWW 234 25508:2017 0,35 0.1-0,5 | BASENISO 7393-2:2019

¥ | br10

7608/V | Voda za piée,uzorak 10,6 - SMEWW 23 25508:2017 0,35 0,1-0,5 | BAS EN IS0 7303-2:2019

br.11

Metode dostupne na zahtjev kljjenta

Ocjena rezultata ispitivanja:

Utvrdene vrijednosti parametara su u
Pravilnik o zdravstvenoj is

8817, 9718, 93/23

4";_“.:‘(‘:\\."
oY)
"

BN
N REPU, ﬂg"»

i) ‘;

granicama referentnih vrijednosti
pravhosti vode namijenjene za ljudsku potros$nju Sl. glasnik RS br.

Ovjerey‘zvjeétaja
o

Dr med. Borka Kotur

Stranal od 1

¢Metode nisu akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; Spisak akreditovanih

podruéja.dostupan na www.bata.goy.ba

registarski broj akreditacije LI-40-01

Izviestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti

samo zajedno. Dokument se moZs reprod
u reklamne svrhe. Misljenja/tumadenja na

ukovati | umnoZavati iskljugivo u cljefosti, Nije dozvoljena upotreba
vedena u ovom izvjestaju su izvan akreditovanog podruéa.




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Duti¢a 1

Tel: 051/491-600 '

ey Faks: 051/216-510, 215-751 0108

HgRS . E-mail: info@phi.rs.ba
B Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj izvjestaja: H-7602/V, 7603/V i 7605/V — 7609/V/12/2023
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 13.12.2023.
Datum zavrsetka ispitivanja: 14.12.2023.

Identifikacioni broj | Naziv uzorka
7602/ Voda za piée, uzorak br. 4
7603/V Voda za piée, uzorak br. 5
7605/v Voda za piée, uzorak br. 7
7606/V Voda za pice, uzorak br. 8
76071V Voda za pice, uzorak br, 9
7608/V Voda za pi¢e, uzorak br. 10 .
7609/V Voda za piée, uzorak br, 11
Identifikacloni broj / Utvrdena vrijednost
Porametar _,_|7602IV|7603V|7605/V | 7606/V| 76071V | 76081V 76001V | Feperartna [ edirica st fe
'prihvaujlvg za [ ]
Boja <25 <25 |<25|<25[<25]<25|<25 vl ;‘;,‘;‘ UMH 053 ¢
. . R promjena
prihvailjiw_a 2a
Miris | Bez | Bez |'Bez | Bez | Bez | Bez | Bez i il SR UMH 054 ¢
. prémjena
Mutnota _ [<002[<002/<002|<0,02|<002|<002]<002] <5 | N | DASENISO
Koncentracija
ntraci .| pH BAS EN ISO
Voﬂiﬂ:}?&ﬂ% é‘t})na 761 | 754 | 753 | 7,58 763 | 748 | 7,52 | 65-95 jedinica 10523:2013
UtroZak KMnO BAS EN I1SO
(oksidativost) €05]<05)|<05]|<05(<05|<05]<05 S5m0l Cgerono
rd
Amanijum, NH,* <010]<0,10/<0,10{<0,10{<0,10|<0,10{< 0,10 =05 mo/L 45%&5%:2;017
Hioridi 55 | <50 61 | 68 | <50 <50 <50 =250 | mgt |BASISO8297-2002
. rd
Nitit, NO; - <0.01]<001/<001/<001|<0,01|<0,01|<001]| s050" | mgr |  SHEWWZ
= rd
Nitrati, NO, 29 | 29 | 54 | 50 | 45 | 45 | 29 | ss50* | mgt 45%3135‘3:{\’3?2017
d
Gvoide, Fe <50 | < _50 < 50 | <80 | <50 | <50 | <50 | 5200 WL 3?%?%:2817
Mangan, Mn <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <50 Hg/l |BASISO 6333:2003
pazegy ™ | 538 | 535 | 567 | 563 | 552 | 551 | 536 | =2s0m uSom | BAS EN 27888:2002
Trihalometani-ukupni - 1,7 - - - - 35 | =s100™ | ugn Sshéqei?z%g? 7
rd
Hioroform - <0,5 - - - - <05 - ball 1 %gmg%
) 7
Bromdihlormetan - 17| - - - - 1,7 - Hg/L Sshznszm:avzggis 7
rd
Dibromhlormetan - <05 - - - - 18 | - Hg/L Sénznmg%
. \ rd
Bromaoform - <05 - - - - <05 - ralL %gﬂ;%g??

* Voda ne smije bitf agresivna,
** Moraju se osigurati takvi uslovi da [mitratil/50+{nitriti)/3=1, gdje uglaste zagrade oznadavaju koncentracije u mg/L za nitrate {NOy) i nitrite
(NOy), pri Eemu graniéna vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vadi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pide.
***Specifitna jedinjenja su: hioroform, bromoform, dibromhlormatan, bromodihiormetan.
BARENBRRELME & Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
BA s, Sp!sak akreditovanih podrugja dostupan na www .bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01
o N [zvieStaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvjeStaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno,
o 4001 aviektaja o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podruéja,

Dokument se moZe reprodukovati | umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoliena upotreba u reklamne svrhe. Ocjena
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. INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

TY Faks: 051/216-510, 215-751 0108
IJZRS . e

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dugiéa 1
Tel: 051/491-600

E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (Sl. glasnik RS br.88/17,97/18 i 93/23).

BAS ENISONEC 470

BAYY

'a:e CREDYFATI O

Rezultate ovjerill h¢mijski analitiCari:

e

CYBO-Jzp,
W g\\}KA'Rgg(/

b
Cnywba 1q

LA Ta iy XOMufy

XA \15\\
Fogr Al g
. Aer. gALeR
\\\Sfpm

© Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;

Spisak akreditovanih podrutja dostupan na www.bata.gov.ba; registarskl broj akreditacije LI-40-01
Izviestaj o rezultatima fizitko-hemijskih Ispitivanja je sastavni dlo lzvjsstaja o uzorku | mogu se koristiti samo zajedno,
Dokument se moZe reprodukovati | umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ocjena
izvje3taja o rezultatima fizitko-hemijskik ispitivanja je izvan akreditovanog podru&ja,
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
_ INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dugiéa 1
Tel: 051/491-600
——— Faks: 051/216-510, 215-751 0108
HéRS E-mail: info@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj izvjestaja: H-7602/V, 7603/V | 7605/V — 7609/vi12/2023
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 13.12.2023.
Datum zavrSetka ispitivanja: 14.12.2023.

Identifikacloni broj | Naziv uzorka

7602/V Voda za pi¢e, uzorak br. 4
7603/V Voda za piée, uzorak br. 5
7605/V Voda za piée, uzorak br. 7
7606/V ' | Voda za pie, uzorak br. 8
- 7607V Voda za piée, uzorak br. 9
7608/v Voda za piée, uzorak br, 10 .
7609/V Voda za piée, uzorak br. 11
Identiflkacionl broj / Utvrdena vrijadnost
Parametar  |7602/V|7603/V|7605/V|7608/v|7607/v]7608/v|7600/v riotmana | Jedinical ievets
) prihvatijiva za o
Boja <25 | <265 <25 |<25]<25|<25<25 "ﬁ.’,‘;ﬁgjéﬁs?f Sg,':t UMH 053 &
) ) ] — - prih:foar::j l;aza
Miris | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez ?;;‘;ﬁé::jéﬁz . UMH 054 ¢
o promisna
Mutnota _1%0.02/<0,02/<0,02|<0,02|<0,02|<0,02 | < 0,02 <5 NTU ?6‘2875?2:331?
Koncentracija ]
ntracije .| pH BAS EN ISO
}.rog:zl“!ceo;:; étt))na 761 | 754 | 753 | 758 7,63 | 7,48 7,52 [ 85-95 jedinica 10523:2013
UtroSak KMnO. . BAS EN iSO
(oksidativnost) <05]<05|<05|<05]<05<05(<05| ss5 myLO:|  gsgr2002
rd
Amonium, NH'  |<0,10/<0,10/<0,10|<0,10{<0,10[<0,10]<0,10| <05 | mgt 4500, bt
Hloridi 55 | <50| 61 [.68 [<50][<50] < 5,0 | 250 | mgL | BASISO9297:2002
NI, Ny <0,01/<001|<0,01]<0,01]<0,01]<0,01]<0,01| s050~ | mor SN a7
]
Nitrati, NO, 29 | 29 | 54 | 50 | 45 | 45 | 29 | <so~ mg/L 45325@32:3017
rd
GuotdeFe = | <50 | <50 | <50 | <50 [ <50 | <50 | <50 | =200 | wgr | ssonron 2
Mangan, Mn <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | < 10 | <10 $50 Hg/L | BAS ISO 6333:2003
nazooy ™' |"s38 | 535 | 557 | 563 | 552 | 3o 836 | <2500" | pSem |BAS EN 27888:2002
Trihalometani-ukupni - 1,7 - - - - 3,5 - s 100™ va/lL %]\2"5%313:
i
Hioroform - <05 - - - - <05 ) Hg/t SS?EZWBmégf 7
. rd
Bromdihlormetan - 1,7 - = = - 17 i} Mo/l sénzn;z\.f\g\;g? 7
nd
Dibromhlormetan - (<05 - - - - 1.8 - HgiL %gemg%
rd
Bromoform - <05 - - - - <05 - b/l Se';‘znsg%g??

* Voda ne smije biti agresivna, )

** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitratil/50-+{nitriti]/3=1, gdje uglaste zagrade oznafavaju koncentraclie u mg/L za nitrate (NOy") i nitrite
{NQ2?), pri fEemu graniéna vrijednost iznosi 6,10 mg/L u vodi na izlasky iz uredaja za pripremu vode za pice.

***Specifiéna Jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibromhlormetan, bromodihlormetan,

BASENBAMCUNE 4 Motoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;

B; A A Spisak akreditovanih podrudja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacife LI-40-01

S S lzvjedtaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvjedtaja o uzorkuy i mogu se koristiti samo zajedno.
ATSRERITATION  Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ccjena
LLUERMD.0T izvjestaja o rezultatima fizitko-hemijskih Ispitivanja je izvan akreditovanog podrudja,
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_ JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
* REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Duéiéa 1
" Tel: 051/491-600

—— Faks: 051/216-510, 215-751 0108
, ;EMZ.,BS . aEs-malil: Info@phi.rg.ba

Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Utvrdene vrijednosti parametara su y
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene

BAE ENISONEC. A7025

BANY

za ljudsku potrognju (SI. glasnik RS br.88/17,97/18 i 93/23).

Crywbasa
camaTanty XOWATY

¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA pre
Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www ba
lzviedtaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivan;a j
Dokument se moze repreduk

izvjedtaja o rezyltatima fizigk

ma BAS EN ISO/IEC 17025;
ta.gov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01

e sastavnl dio lzvjestaja o wzorky i mogu se koristiti samo zajedno.
ovati i umnoZavati Iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena Upotreba u reklamne svrhe. QOcjena
o-hemijskih ispitivanja e izvan akreditovanog podruéja.
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