JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Baf;ja:’ L;;;ér;vzarz Ducica 1

el -
Faks: 051/216-510, 215-751 0086
E-mail: nfo@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HH-5499-5505/\//09/2023
Datum izdavanja izvjestaja 21.09.2023.

Datum prijema uzorka 12.09.2023.
Identifikacioni broj uzorka 5499-5505/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA.:

Naziv "VODOVOD" PRIJEDOR
Adresa: KOZARSKA br.87 , PRIJEDOR
Tel,

Broj i datum podnodenja zahtjeva: REGULISANO UGOVORCM
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razlidito)

Naziv: Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: \VODA ZA PICE

Proizvodad/adresa: CENTRALNI VODOVOD PRIJEDOR

Mjesto uzorkovanja: DISTRIBUTIVNA MREZA

Datum uzorkovanja: 12.09.2023.

Uzorkovanje izvrsio: KLIJENT

Metoda uzorkovanja; -

Napomene:

Identifikacioni broj Naziv uzorka Mjesto uzorkovanja
54991V Voda za pi¢e, uzorak br.5 Boinica Mladen Stojanovié¢
5500/V Voda za pite, uzorak br.8 Pasinac rezervoar
5501/ Voda za pice, uzorak br.7 Gomjenica, domacinstvo Vukovié
Radenka

5502/v Voda za pi¢e, uzorak br.8 Petrov Gaj, domadinstvo Joves
5503V Voda za pi¢e, uzorak br.9 Breziani 0OS
5504/ Voda za pide, uzorak br.10 | Kozarac , apoteka Medikus
5505/V Voda za piée, uzorak br.11 | Ljeskare OS

Izvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 6 stranica. Sastavne dijelove izvjestaja gine sljiededi izvjestaji o
rezultatima ispitivanja:

1.1zvjestaj o rezultatima fizikih, fizitko- hemijskih i he
2.1zvjestaj o rezultatima mikrobiolaskih ispitivanja (2)
3.8truéno mislienje na izvjestaj o rezulfatima ispitiva

*|zvjedtaj] o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na Ispitivani uzorak. Za uzorak debijen od podnosioca zahtjeva/vlasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne preuzima odgovornost za tagnost i potpunost dobijenih
informacija.
mgman L Y]
B -.: " A Q Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
’ ‘24t | Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije L{-40-01
scerrpivaniey [ Dokument se moZe reprodukovati | umnoZavati iskljuivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe
Li-dt04
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

. 78000 Banja Luka, Jovana Dugi¢a 1

Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

0090

STRUGNO MISLJENJE NA IZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum; 21. 09. 2023.
iD broj: 5499-5505/V

Na osnovu lzvieStaja o rezultatima fizi¢ko-hemi] skih i mikrobiologkih ispitivanja i stru¢nog

razmatranja utvrdeno je da uzorci vode, precid¢ena voda, ID broj 5499-5505/V

ODGOVARAJU

prema propisima &lana 4. stav 112 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za
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udsku potrodnju (SluZbeni glasnik RS, br 88/17), te s¢ kao takva voda MOZE smatrati

BEZBJEDNOM za potrosade. Nalazi u prilogu stru¢nog misljenja.

KAR SPECIJALISTA

Pr med. Borka Kotur
specijalista higijene

truéno misljenje je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se

Strugno mislienje se odnosi na analizirani uzorak. S

koristiti samo zajedno.Dokument se moze reprodukovati i umnozavati i

reklamne svrhe.

skijuivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dudica 1

Tel: 051/491-600 Faks: 051/216-510, 051/215-751 0135
E-mail: info@phi.rs.ba, Web: www.phirs.ba

LABORATORIJA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGIJU

IZVIESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA SERIJE VODA

Broj izvjeStaja:

M-5495/9/2023

Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 12.9.2023

Stanje uzoraka pri prijemu: Uzorci pri prijemu ispunjavaju zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 7218:2008 potrebne za
pristupanje mikrobiologkoj analizi.

Datum zavrietka ispitivanja: 18.9.2023
Br. prot. Naziv uzorka Parametar > *Ukupne *Escherichiacoli  *Brojkolonijana  *Broj kolonija na *Enterococci *Sulfitoredukujuée U granicama
koliformne bakterije 3r°c 22°C klostridije referentnih
Metoda > BAS EN BAS EN BASEN BAS EN BAS EN UMMOS9 & vrijednosti
ISO 9308- IS0 9308- 150 iSO ISO 7899-
1:2015 1:20615 6222:2003 6222:2003 2:2003
BAS EN BASEN
ISO 9308- 1SO 9308-
1/A1:2018 1/A1:2018
Ref. vrijednost > (¢ u 100ml 0 u 100ml <20 u 1ml <100 u 1ml 0n 100ml 0ul100ml
5499/V  Voda za pice, uzorak br. 5 0 0 0 0 0 0 DA
5500/V  Voda za pide, uzorak br. 6 0 0 0 0 0 0 DA
5501/V  Voda za pide, uzorak br. 7 0 0 0 0 0 0 DA
5502/V  Voda za piée, uzorak br. 8 0 0 0 0 0 0 DA
5503/V  Voda za pice, uzorak br. 9 0 0 0 0 0 0 DA

g A ¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;

Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije L1 40-01
~ieéta} o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja je sag “ni dio 1zvje$taja o uzorku i mogu se korisfiti samo zajedn~ -
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5304/V  Voda za pie, uzorak br. 10 0 0 0 0 0 0 DA

5505/V  Voda za pide, uzorak br. 11 0 0 0 0 0 0 DA

* Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (Sl Glasnik R. Srpske 88/17,za pretiscene vode)
Utvrdivanje referentnih vrijednosti je izvr$eno prema Pravilnik o zdravstvenoj ispravaosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (S1. Glasnik R. Srpske 88/17,za pre€iScene vode)

Izvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava
&Eo wﬁ cijalista med. mikrobiologije sa
vmamN_B_omc om:

k_\

Stanka H@Bmﬁ & med.

¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;

Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije L1 40-01

‘~iestaj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja je saste' i dio IzvieStaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno -
: ~yment se mo2e reprodukovati i umnoZavati iskljudi.- _ J cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.

Strana 2 od 2




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

i 78000 Banja Luka, Jovana Duéiéa 1
- Tel: 051/491-600
T Faks: 051/216-510, 215-751 0108
EEZRS E-mail: info@phi.rs.ba
- Web: www.phi.rs.ba

SEUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

1ZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZIEKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj izvjestaja: H-5499/V - 5505/\//09/2023
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 12.09.2023.
Datum zavrSetka ispitivanja: 15.09.2023.

Identifikacioni broj | Naziv uzorka

5499/v Voda za pi¢e, uzorak br. 5
5500/vV Voda za piée, uzorak br. 6
5501/v Voda za pice, uzorak br. 7
58021V Voda za pice, uzorak br. 8
5503/V Voda za piée, uzorak br, 9
5504/V Voda za piée, uzorak br. 10
5505/ Voda za pice, uzorak br. 11

Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost .
Parametar  |5499/V|5500/V|5501/V|5502/V|5503/V|5504/v | 5505/ Referentna| Jedinica Metoda

vrijednost | mjere ispitivanja
) ‘ prihveﬂ]ivg za | o Co-Pt
Boja <251 <25 |<25|<25| 25 | <25 | <25 |Frie) "e0F UMH 053 &
. promjena
‘ prihvatljiva za
Miris Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez |foimiwaivez| UMH 054 ¢
. . promjena BAS 5
Mutrioca <0,021<002|<0,02|<0,02|<002/<002(<0,02| s1 | ntu | BASENISO
Koncentraciia ' ' H BAS EN ISO
vodonikovihjona - | 7,40 | 7,70 | 7,31 | 769 | 7,15 | 7,69 | 7,29 | 65-9,5 | _PH ;
{pH-vrijednost) ' _ jedinica 10523:2013
Utroak KMnOy4 ' BAS EN1SO
(oksidativnost) <05]<05]<05)<05|<05|<05|<05| s5 |mgnoyf SoEN
- : SMEWW 237
Armonijum, NH, <010/<010/<0,10/<0,10/<0,10/<0,10/<0,10| <05 | mgL | ,oo W25
Hioridi 55 [<50| 6,8 75 | 102 | 68 | 8¢9 <250 | mgiL |BAS ISO 9297:2002
Nitriti, NO, <0,01(<0,01(<0,01|<0,01{<0,01|<0,01|<0,01| s050 | mgiL 45(?ng02. 323017
rd
Nitrati, NO3 24 | 25 | 40 | 24 | <20 25 | 62 <50™ | mglL 453(%5‘6\!:\’52:23017
aglg?ggvod'ﬁmst 533 | 525 | 538 | 520 | 646 | 534 | 585 | <2500* | pSem? |BASEN 27888:2002
rd
Trihalometani-ukupni | 9,1 8,5 - - - - - =100 | uglL sshgﬂgzmg\;g? 7
E\nnw rd
Hiorofgrm 50 | <05 -~ - - - - - Mo/l Ssn;sz B;2§137
rd
Bromdihlormetan 1,5 1,9 Cos - - = - T Ha/lL Séhggmg’? 7
Dibromhlormetan <05 19 - - - - - - Hg/L Sehznsz B:2§$7
rd
Bromoform 2,6 2,7 - - - M - - Ho/L Ssh;:;%gf 7

* Voda ne smije biti agresivna.
** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitratily/50+[nitriti}/3s1, gdje uglaste zagrade ozna&avaju koncentracije u mg/L za nitrate (NOg7 i nitrite
{NOz), pri &emu graniéna vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice.

***Specifitna Jedinfenja su: hloroform, bromoform, dibromhlormetan, bromadihlgrmetan,

Utvrdene vrijednosti parametara su u gra -‘?-' ntnih  vrijednosti prema /avilniku 0
: i ‘natitiéari:

zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za fiialy

. Sty 7a
8 Bréifiy BAS ENGEOUE
-hata. ; drski broj akreditaci)

BASENIQIESYOE & Matoda nije akreditovana od strane BAY
B A A Spisak akreditovanih podrugja dostupan na

Vw:Dats ov.ba,d:%}s
lzvjeStaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivahja7es4siabn o i#viestaja o uzorku i mogu se kgristiti samo zajedno.

Dokument se moZe reprodukovati i umnozavati iskljo&iet -i%e osti. Nije dozvoljena upotégba u rekiamne svihe. Ocjena
CHR00% o jzviedtaja o rezultatima fizigko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podrugja.
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