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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dudiéa 1

Tel: 051/491-600 0086
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HH-8950-6956/\//11/2023
Datum izdavanja izvjestaja 24.11,2023.

Datum prijema uzorka 14.11.2023.
Identifikacioni broj uzorka 8950-6956/V

PODNGSILAC ZAHTJEVA:

Naziv "VODOVOD" PRIJEDOR
Adresa; KOZARSKA br.87, PRIJEDCR
Tel:

Broj i datum podno&enja zahtjeva: REGULISANO UGOVOROM
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razliéito)

Naziv; Adresa: Telefon:

PODAC! O UZORKU:
Naziv uzorka: VODA ZA PICE
Proizvodad/adresa: CENTRALNI VODOVOD PRIJEDOR
Mjesto uzorkovanja: DISTRIBUTIVNA MREZA
Datum uzorkovanja; 14.11.2023.
Uzorkovanje izvrsio: INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO RS
Metoda uzorkovanja: BAS EN IS0 5667-1:2008, BAS EN IS0 5667-3:2019,
BAS EN 1SO 19458:2008, BAS EN IS0 5667-5:2007
Napomene:
ldentifikacioni broj Naziv uzorka Mjesto uzorkovanja
6950/V Voda za pi¢e, uzorak br.5 Opsta bolnica
6951/V Voda za piée, uzorak br.6 Pasginac rezervoar
6952/V Voda za pice, uzorak br.7 | Brezidani O3
6953/V Voda za piée, uzorak br.8 | G. Puharska OS
6954/V Voda za pi¢e, uzorak br.9 N. Orlovata, market Vrbice
6955/V Voda za pie, uzorak br.10 | Kozarag, apoteka Medikus
6956/V Voda za pice, uzorak br.11 | Petrov Gaj, domadinstvo Joves

- lzvjestaj o uzorku sadrZi ukupno 7 stranica. Sastavne dijelove izvjestaja Gine sljededi izvjestaji o

rezultatima ispitivanja:

1.1zvjedtaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu (1)
2. Izvjedtaj o rezultatima fizitko- hemijskih ispitivanja (2)
3.1zvjesdtaj o rezultatima mikrobicloskih |sp|t|vanja {2 )
4.5Struéno misljenje na izvjestaj o rezultatima i ispithy

*lzviestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose sa

uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je nmueng,mgtqtut\

A b

paacta el g
B A ! 0 Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISQ/IEC 17025;

L Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01

scEnspiTateott | Dokument se mose reprodukovati | umnozavati iskljufivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe
Li-da-{r]




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

9
%— ----------- 78000 Banja Luka, Jovana Duéic¢a 1

HZRS ’ Tel: 051/491-600 0090

o Sttt _ Faks: 051/216-610, 215-751
“ E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

STRUCNO MISLJENJE NA IZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 23. 11. 2023.
ID broj: 6950-6956/V

Na osnovu IzvjeStaja o rezultatima fizi¢ko-hemijskih i mikrobiolodkih ispitivanja i stru¢nog

razmatranja utvrdeno je da uzorci vode, pretiséena voda, ID broj 6950-6956/V

ODGOVARAJU

prema propisima &lana 4. stav 112 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za
ljudsku potrodnju (Sluzbeni glasnik RS, br 88/17, 97/18 i 93/23). Voda navedenog vodnog

objekta se moZe smatrati bezbjednom za potro¥ace. Nalazi u prilogu strucnog misljenja.
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Stru&no mislienje se odnosi na analizirani uzorak. Stru&no mislienje je sastavni dio Izvjedtaja o uzorku i mogu se
koristiti samo zajedno.Dokument se moze reprodukovati | umnoZavati isklju€ivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u
reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dugi¢a 1
Tel: 051/481-600
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail; info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

0270

1IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj izvjestaja

HH-8950-6956/V/11/2023

Identifikacioni broj uzorka 6950-6956/V
Naziv uzorka Voda za pice
Datum uzorkovanja 14.11.2023.
Datum zavrsetka lzvjestaja 14.11.2023.

Uslovi okoline

y

Matoda uzorkovanja/konzervisanja

EN I1SO 5667-5:2007

BAS EN IS0 5667-1:2008, BAS EN SO 5667-3:2019, BAS EN ISO 19458:2008, BAS

Komentar o uzimanju uzorka

{izgled uzorka, vremenske prilike na Suncano
terenu i sl.)
MJERENJA NA TERENU
Identifik
acion! ngp Rifr?;en Rrezidualni Refearentn
ggrka Naziv uzorka ‘:g;e; vrtjztt:lno Metoda ispitivanja hlor (mg/L) | vrijednost Metoda ispitivanja
C) | (mgl) (mgll.
8950/V | Voda za pice,uzorak | 13,1 - SMEWW 231 0,25 0,1-05 BAS EN IS0 7393-2:201¢
br.5 2550
- B:2017
8951/V | Voda za pite,uzorak 13,2 - SMEWWY 237 0,25 0,1-05 BAS EN IS0 7393-2:2019
br.6 2550
B:2017
6952/V | Voda za pi¢e,uzorak 15,2 - SMEWW 231 0,25 -~ 0,1-05 BAS EN ISO 7383-2:2019
br.7 2550
, B:2017
6953/V { Voda za pice,uzorak 14,0 - SMEWW 23 0,25 0,1-05 BAS EN 18O 7393-2:2019
br.8 2550
. B:2017
bwb4/V | Voda za pi¢e,uzorak 13,0 - SMEWW 23 0,30 0,1-05 BAS EN IS0 7393-2:2018
br9 2550
B:2017
6955/ | Voda za pice,uzorak 14,2 - SMEWW 23 0,40 0.1-05 BAS EN SO 7393-2:2019
br.10 2550
B:2017
6956/V | Voda za pice uzorak 13,2 - SMEWW 231 0,25 0.1-0,5 BAS EN ISO 7393-2:2019
br.11 2550
B:2017

Metode dostupne na zahtjev kijjenta

Ocjena rezultata ispitivanja:

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama re
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode n '

88/17, 97/18, 93/23
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Spisak akreditovanih pedruga dostupan na www.bata.gov.ba
lzvjesta] o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu je sastavni dio Izvjestaja o uzorku | mogu se koristiti
samo zajedno. Dokument se roZe reprodukovati | umnoZavati iskljugive u cijelosti. Nife dozvoljena
upotrebau reklamne svrhe. Ocjena lzviestaja o uzorkovanju i rezuliatima mjerenja na terenu je izvan
akreditovanog podrudja.

ntnih vrijednosti
ljudsku potrosnju

EN ISO/IEC 17025;

Sl. glasnik RS br.

//AL Py -
Katur

Dr med. Borka
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dugiéa 1
Tel: 051/491-600 Faks: 051/216-510, 051/215-751
E-mail: info@phi.rs.ba, Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGIJU

0135

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA SERLIE VODA

Broj izvjeStaja: M-6950/11/2023

Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 15.11.2023

Stanje uzoraka pri prijemu: Uzorci pri prijemu ispunjavaju zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 7218:2008 potrebne za

pristupanje mikrobioloskoj analizi.

Datum zavr3etka ispitivanja: 20.11.2023
Br. prot. Naziv uzorka Parametar > *Ukupne *Escherichiacoli  *Brojkolonijana  *Broj kolonija na *Enterococei U granicama
koliformne bakterije 37°c 22°C referentnih
Metoda > BAS EN BAS EN BAS EN BASEN BAS EN vrijednosti
ISC 9308- ISO 9308- ISO ISG ISO 7899-
1:2015 1:2015 6222:2003 6222:2003 2:2003
BAS EN BAS EN
ISO 9308- ISO 9308-
1/A1:2018 1/A1:2018
Ref. vrijednost > 0 & 100ml 0 u 100ml <20 u Ilml =100 u Iml 0u 100ml
6950/V  Voda za piée, uzorak br. 5 0 0 0 0 0 DA
6951/V  Voda za pie, uzorak br. 6 0 0 0 0 0 DA
6952/V  Voda 7a pice, uzbrak br. 7 0 ( 0 0 0 DA
¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/EC 17025;
Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI 40-01 Strana 1 od 2

lzvjestaj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristitf samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati | umnoZavati iskljutivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne syrhe.



ey
6953/V  Voda za pie, uzorak br. 8 0 0 0 0 0 DA
6954/V  Voda za pide, uzorak br. 9 0 0 0 0 0 DA
6955/V  Voda za pice, uzorak br. 10 0 0 0 0 0 DA
6956/V  Voda za pi¢e, uzorak br, 11 0 0 G 0 0 DA

% Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za Ljudsku potrodnju (SL. Glasnik R. Stpske 88/17, 97/18 i 93/23, za pre&icene vode)

Utvrdivanje referentnih vrijednosti je izvrieno prema Pravilnik o

N

1AW,

EDETATIO

¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema
Spisak akreditovanih pedrugja dostupan na www.bata.g
Izviestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja je sastavni dio IzvieStaja
Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije

BAS EN ISO/IEC 17025;
ov.ba; registarski broj akreditacije L1 40-01

o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
dozvoliena upotreba u reklamne svrhe.

s

zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za judsku potrosnju (Sl Glasnik R. Srpske 88/17,97/18 i 93/23, za pre€i¥éene vode)

parazitologijom:

Siidpy yq
ik Obinigy:.

sc. Tatjana Markovié¢

Strana 2 od 2



P4

LBl e

L3 LA

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Ducic¢a 1
Tel: 051/491-600

T Faks: 051/216-510, 215-751 0108
HZRS E-mail: info@phi.rs.ba
B _ Web: www.phi.rs.ba
SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA
IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
Broj izvjestaja: H-6950/V — 6956/V/11/2023
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 15.11.2023.
Datum zavr$etka ispitivanja: 17.11.2023.
Identifikacioni bro} | Naziv uzorka
6950/V Voda za pice, uzorak br. 5
6951/V Voda za pice, uzorak br. 6
6952/V Voda za piée, uzorak br. 7 -
6953/V Voda za piée, uzorak br. 8
69541V Voda za pice, uzorak br. 9
6955/V Voda za pice, uzorak br. 10
6956/V Voda za pice, uzorak br. 11
Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
Referentna | Jedinica Metoda
Parametar . |6950/V|6951/V|6952/V|6953/V 6954/ |6955/V |6956/V vrljednost | miere ispitivania
prihvatljivg z |
Boja <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 <25 (ke "R | Gy
: : promjena
prs’hvatljivg za
Miris Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez |Dimainr| - UMH 054 ¢
. promjena
Mutnota <0,02/<0,02|<0,02|<0,02(<0,02|<0,02|<0,02| <5 | Nfu | BASENISO
Koncentracija
niracie : .| pH BAS EN ISO
\(,:ﬂ?‘::.li:(eo;:;é?)na 7,30 7,44 7, 15 7,37 7,22 7,58 7,79 65-9,5 jedinica 10523:2013
UtroSak KMnO, BASEN ISO
(oksidativnost) <05]<05/<05|<05|<05|<05]|<05 S5 |mgl0:z|  Tgua7o00p
rd
Amonijum, NH* <0,10(<0,10|<0,10|<0,10{<0,10}<0,10[<0,10{ =05 mg/L 45%%%:?017
Hloridli 6,7 6,1 8,1 61 | 54 | <50 | <50 s2s0 mg/L | BAS IS09297:2002
rd
Nitrit, NOz <0,01/<0,01|<0,01{<0,01|<0,01{<0,01|<0,01| sogo~ | mgn | , SVEWWZ
rd
Nitati, NOs <20} 23 [ <20 24 [ 37 | 21 | 20 | sso | mgr | SMEWWZS
R ] . rd
Gvozde, Fe <90 | <50 | <80 | <50 | <50 | <50 | <50 | =200 | ol 323@,:\’;:3817
Mangan, Mn <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 <50 pg/L | BASISO 6333:2003
e o0egy VoSt | 483 | 499 | 623 | 420 | 505 | 461 | 461 | <2500* | Scm | BAS EN 27888:2002
Trihalometani-ukupni - 13,0 - - 6,1 - - < 100" HgiL Ssl\zflsl'iz\l\lla\l\;g?:
rd
Hioroform - 6,3 - - <05 - - - bg/L Ssbé!g\gl\lzg? 7
rd
Bromdihlormetan - 2,0 - - 16 - - - Ho/L %I\ZAZBEZWBV\:"Z(???
rd
Dibromhlormetan - 2,0 - - 1,8 - - - Mg/l ségngmgf 7
rd
Bromoform - 27 - - 2,7 - - Horl SGZAEZWBV\QS‘? 7

* Voda ne smije biti agresivna.
** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitratiy/50+{nitritil¥3<1, gdje uglaste zagrade oznadavaju koncentracije u mg/L za nitrate (NO2) i nitrite

(NOy), pri éemu graniéna vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice.

< Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/EC 17025;
Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata qov.ba; registarskl broj akreditacije LI-40-01
Izvie$taj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku | mogu se koristiti samo zajedno.,

Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoliena upotreba u reklamne svrhe. Ocjena
izvjestaja o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podrudja.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Duti¢a 1

e Tel: 051/491-600

I ERS ’ Faks: 051/216-510, 215-751 0108
E E-mail: info@phi.rs.ba

- Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZIEKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

***Specifidna jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibromhlormetan, bromodihlormetan.

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnin vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (SI. glasnik R /\br.88/17,97!18 193/23).

¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;

Spisak akreditovanih podru&ja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije L1-40-01 _
Izvjedtaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvje&taja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati | umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe, Ocjena
izvjestaja o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podrugja.
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