JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Ducica 1
Tel: 051/491-600 0086
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail; info@phi.rs.ba
Waeb.: www.phi.rs.ba
SLUZBA ZA HIGIJENU
o — 4 5;7 <
IZVJESTAJO UZORKU =~ ¢~ = =~
Broj izvjestaja o uzorku HH-5654-5661/V/09/2023
Datum izdavanja izvjestaja 25.00.2023. ,
Datum prijema uzorka 42082023 |9 9 .
ldentifikacioni broj uzorka 5654-5661/V
PODNOSILAC ZAHTJEVA.
Naziv "VODOVOD" PRIJEDOR
Adresa: KOZARSKA br.87 ., PRIJEDOR
Tel:
Broj i datum podno$enja zahtjeva: REGULISANO UGOVOROM
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)
Naziv: Adresa: Telefon:
PODACI O UZORKU: '
Naziv uzorka: VODA ZA PICE
Proizvodad&/adresa: CENTRALNI VODCOVOD PRIJEDCOR
Mjesto uzorkovanja: DISTRIBUTIVNA MREZA
Datum uzorkovanija: 19.09.2023.
Uzorkovanje izvr§io: KLIJENT
Metoda uzorkovanja: -
Napomene:
Identifikacioni broj Naziv uzorka Mjesto uzorkovanja
5654/ Voda za pice, uzorak br.4 EB3 bunar, hlorisana voda
B655/V Voda za piée, uzorak br.5 Opéta bolnca
5656/ Voda za piée, uzorak br.6 Rezervoar Vladine
5657V Voda za pice, uzorak br.7 0S8 "Desanka Maksimovi¢"
5658/ Voda za pite, uzorak br.8 TR "Dita, N.Orlovata
5659V Voda za pi¢e, uzorak br.9 Domacinstvo Muti¢, Cejreci
5660/V Voda za piée, uzorak br.10 | OS Hambarine
5661/V Voda za pice, uzorak br.11 | Vrti¢ "Bambi”, Kozarac

lzviesta] o uzorku sadrzi ukupno 8 stranica. Sastavne dijelove izvjestaja Cine sljededi izvjestaji o
rezultatima ispitivanja:
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“|zvjestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na 1{[@_:@1'1,253 " Za uzorak dobijen od podnosmca zahtjeva/vlasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kake je primlen. TRSTUL ne preuzima odgovornost za tagnost i potpunost dobijenih

informacija.
Bas BN IBORES 1708 BR IROAES 17028
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ACCAEDETATIO
L1-40.01

Q Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;

Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI1-40-01
Dokument se moZe reprodukovati | umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNQ ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dugica 1
Tel: 051/491-600 0090
_Faks: 051/216-510, 215-751
" E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

STRUCNO MISLJENJE NA 1ZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 25. 09. 2023.
ID broj: 3654-5661/V

Na osnovu IzvjeStaja o rezultatima fizi¢ko-hemijskih i mikrobioloskih ispitivanja i struénog

razmatranja utvrdeno je da uzorci vode, predi§fena voda, ID broj 5654-5661/V

ODGOVARAJU

prema propisima €lana 4. stav 112 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za
ljudsku potrodnju (Slu¥beni glasnik RS, br 88/17) te se kao takva voda MOZE smatrati

bezbjednom za potroSace. Nalazi u prilogu struénog misljenja.
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Dr med. Borka Kotur
specijalista higijene

Struéne midlienje se odnosi na analizirant uzorak. Struéno misijenje je sastavni dio lzvjestaja o uzorku | mogu se
koristiti samo zajedno.Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u
reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
" REPUBLIKE SRPSKE
Iy C 78000 Banja Luka, Jovana Dutiéa 1
WMW:HWM Tek 051/491-600 Faks; 051/216-510, 051/215-751 OHWM
E-mail: info@phi.rs.ba, Web: www.phi.rs.ba
LABORATORIJA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGILJU
IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA SERIJE VODA
Broj izvjeStaja: M-5654/9/2023 Stanje uzoraka pri prijemu: Uzorci pri prijemu ispunjavaju zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 7218:2008 potrebne za
. . i je mi iologkoj izi.
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 19.9.2023 pristupanje mikrobicloSkoj analizi
Datum zavr3etka ispitivanja; 22.9.2023
Br. prot. Naziv uzorka Parametar > *Ukupne *Escherichiacoli  “Brojkolonijana  *Broj kolonija na *Enterococci *Sulftoredukujuée U granicama
koliformne bakterije 37°C 22°C klostridije referentnih
Metoda > BAS EN BASEN BAS EN BAS EN BAS EN UMMO089 vrijednosti
ISO 9308- ISO 9308- ISO ISO 7899-
1:2015 1:2015 6222:2003 6222:2003 2:2003
BAS EN BAS EN
ISO 9308- 150 9308-
1/A1:2018 1/A1:2018
Ref. viijednost > 0 u 100ml 0u 100ml =20 u 1ml <100 u Iml 0u 100ml 0w 100 ml
5654/V  Voda za piée, uzorak br. 4 . 0 4 0 0 0 0 DA
5653/V Voda za piée, uzorak br. 5 0 0 0 0 0 0 DA
5656/V  Voda za pice, uzorak br. 6 o - 0 0 0 0 0 DA
5657/V  Voda za piés, uzorak br, 7 0 0 ‘ 0 0 0 0 DA
5658/V  Voda za pide, uzorak br. 8 0 0 15 10 0 0 DA
5659/V  Voda za pie, uzorak br. 9 0 0 0 0 0 0 DA
¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/EC 17025;
Spisak akreditovanih podrutja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI 40-01 Strana 1 od 2

Izviedtaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja je sastavni dio [zviestaja o uzorku i mogu se korisiiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoliena upotreba u reklamne svrhe.
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5660/V  Voda za pice, uzorak br. 10 0 0 0 0 0 0 DA

5661V  Voda za pice, uzorak br. 11 0 0 0 0 0 0 DA

* Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (St Glasnik R. Srpske 88/17,za preiséene vode)
Utvrdivanje referentnih vrijednosti je izvrSeno prema Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (S. Glasnik R. Srpske 88/17,za pretidéenc vode)

Izvjeitaj o rezultatima ispitivanja ovjerava
dr med. specijalista med. mikrobiologije sa
parazitologijom:
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¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;

Spisak akreditovanih podrudja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI 40-01 Strana 2 od 2
Izviesta o rezultatima mikrobioloSkih ispitivanja je sastavni dio lzviestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.

19" Dokument se moZe reprodukovati | umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoliena upotreba u reklamne svrhe.



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dugi¢a 1

Tel: 051/491-600

e ——— Faks: 051/216-510, 215-751 0108
HZRS E-mail: info@phi.rs.ba
T Web: www.phi.rs.ba
SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA
IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
Broj izvjestaja: H-5654/V —- 5661/V/09/2023
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 19.09.2023,
Datum zavrSetka ispitivanja: 21.09.2023.
Identifikacionl bro] | Naziv uzorka
- 5654V Voda za piGe, uzorak br.4. .. .. ...
5655V Voda za piée, uzorakbri 5+ 74 i
5656/V Voda za pice, uzorak br. 6 "'
5657V Voda za pi¢e, uzorakbr. 7 .
5658/V Voda za piée, uzorak br. 8. . - N
5659/V Voda za piée, uzorak br. 9 ‘
5660/V Voda za pi¢e, uzorak br. 10
Identifikacionii broj / Utvidena vrijedriost ;
Parametar __|5654/V|5655/V|5856/V | 5657/V|56581V|5650/V| 56601V \eenrin | ociicR  Metode
: e T ST prinvatljiva za f"Cé-ﬁ"t T
Boja <25 | <25 |<25|<25|<25|<25|<25 |"iiamn| oot UMH 053 ¢
IR N PRSI I EI‘OITI’BFI&
e ) pribvatliva za

Niiris .+ Bez | Bez '[Bez:| Bez' | Bez | Bez | Bez |foawe: UMH 054 &

b — promjena
Mutnota <0,02|<0,02|<0,02/<0,02(<0,02|<0,02|<0,02 =1 NTU ?(?287-'51’:‘]2:381?
Koncentracija ]

: T TaC: oo - ‘ _ « 1 pH BAS EN ISO
vodoricoun jona 71| TAS | 788 T34 | 752 1 7,51 | 7,26 | 85-95" | edinica | 10523:2013
Utro8ak KMnO. . BAS EN ISO
(oksidativnost) <05]<05|<05]|<05|<05]<05|<05| s5 |mglOaf “greronm

R . ' ]

Amonjum, NH | <0,10|<0,10(<0,10/<0,10/<0,10(<0,10/<0,10] 05 | mgL | iR
Hloridi 54 | <50 | <50 | 54 6,1 6,7 | 81 £ 250" mg/L | BAS IS0 9297:2002
Nilrti, NO; <0,01[<0,01|<0,01|<0,01|<0,01|<0,01|<0,01| s0s0" | mgr | , SMEAW2S'

rd
Nitrati, NO; 24 | 28 | 24 | 38 | 37 |[<20| 58 | ss0" | mgL 4533’:5\6\’:{\152:3017
:Enrzlggogéc’woduwost 478 | 471 | 488 | 497 | 498 | 623 | 535 | <2500" | uScm | BAS EN 27888:2002
: . . o | SMEWW 23
Trihalometani-ukupni - - 6,3 - - - 8,4 =100 ugrL 6232 B:2017
. rd

Hioroform - - <0514 - - - <0,5 - pg/L Seggmg%
oo R - d
Bromdihlormetan - - 1.8 - - - | 25 - wol | G ooy

rd

Dibromhlormetan - - 1,8 - - - 2,8 B HolL Sﬁhznsl‘izmlgvggf 7

rd
Bromoform - - 2,7 - - - 3,1 - HglL 86“2,1552\,\3,\;02? 7

g& E" IBONEC. 17025
ACOREDITATIO
a1

¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01
izvjestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja 0 uzorku | mogu se koristiti samo zajedno.

Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljugive u cijelosti. Nije dozveljena upotreba u reklamne svrhe. Ogjena
izvieStaja o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podrudja.
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: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

. INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dudiéa 1

Tel: 051/481-600

TEr Ty O Faks: 051/216-510, 215-751 0108

HZRS E-mail: info@phi.rs.ba

- o Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Identifikacioni broj | Naziv uzorka
5661V Voda za piée, uzorak br. 11
tdentifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
- Referentna | Jedinica Metoda
Parametar 5661V - - - - - - viijednost | mjere ispitivanja
prihvatljiva za *Co-Pt
Boja < 2,5 - - o= = = = pnoézzgl;g:]is:;lz skale UMH 053 ¢
promjena
prihvatljiv_a za
Miris : Bez - - - - - - e | UMH 054 ©
premjena
! ) BAS EN ISO
Mutnota L =002] - - - - - - il NTU 7027-1:2017
Koncentracija . b
vodonikovih jona 7,81 - - - - - - 6,695 jedarf;:ca qugzgr;(ﬁ:?
(pH-vrijednost) :
Utrogak KMnQ, BAS EN (SO
oksidativnost) - <05] - - - - - - S8 MILO2l eas7o002
" . SMEWW 231
Amonijum, NH, <010| - - - - - - £05 ML | 4500-NH, D:2017
Hloridi < 5,0 - - - - - - < 250 mgiL | BAS I1SO 8287:2002
_— : ' - SMEWW 23¢
Nitriti, NO, <0,01] - - - - - - 0,50 Mol | 4500.NOy B 2017
— " SMEWW 237
Nitrati, NO; 2,4 - - - - - - < 50 MIL | 4500-NOy B:2017
Eﬂ':kztfo‘)ggVOG'J'VOSt 488 - - - - - - £2500* | pScm {BAS EN 27888:2002
. ) ) SMEWW 237
Trihalometani-ukupni - - - - - So- - =100 HgiL 6232 B:2017
SMEWW 231
Hioroform - - - - - - - - kgl 6232 B:2017
} E 231
Bromdihlormetan - - - - - - - - HgiL %l\znazmow
} SMEWW 231
Dibromhlormetan - - - - - = - - Hg/L. 6232 B:ZO‘I3 7
) SMEWW 330
Bromoform - - - - - - - - ML | a232B2017

* Voda ne smije bit! agresivna.

** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitrati/B0+{nitritil/3s1, gdje uglaste zagrade oznatavaju kencentracije u mg/L za nitrate (NO3) I nitrite
{NO2), pri éemu granigna vrijednost iznosi 0,10 mg/L. u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice.

*Specifitna jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibremhlormetan, bromodihlormetan.

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku 0
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku. {5
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BASEMSORSSSE & Metoda nije akreditovana od strane BATA proNi& Bas
A A Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bat pa fet

St T lzvjedtaj o rezuitatima fiziko-hemijskin ispitivanja je sastavridios tajao uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
ACCRERIFATION  Dokument se mose reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelasti, Nije dozvoliena upotreba u reklamne svrhe, Ocjena
CUH00T00 jzviestaja o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podruéfa.
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