I\h JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dudida 1
Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751 0086
E-mail: info@phi.rs.ba
Webh: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

IZVJEé_TAJ O UZORKU

Broj izvje$taja o uzorku HH-5800-5805/V/10/2023

Datum izdavanja izvjestaja 03.10.2023.

Datum prijema uzorka 26.09.2023.

Identifikacioni broj uzorka 5800-5805/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv "WODOVCD" PRIJEDOR

Adresa: _ KOZARSKA br.87, PRIJEDCOR

Tel:

Broj i datum podnosenja zahijeva: REGULISANO UGOVOROM

PODACI O VLASNIKU UZORKA {ako je razli¢ito)

Naziv: Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: VODA ZA PICE

Proizvodad/adresa: CENTRALNI| VODOVOD PRIJEDOR

Mjesto uzorkovanja: DISTRIBUTIVNA MREZA

Datum uzorkovanja: 26.09.2023.

Uzorkovanje izvrsio: KLIJENT

Metoda uzorkavanja: -

Napomene,

Identifikacioni broj Naziv uzorka Miesto uzorkovanja
5800/ Voda za pi¢e, uzorak br.5 Opsta bolnica
5801V Voda za pi¢e, uzorak br.6 Rezervoar, sabirna komora
5802/ Voda za pi¢e, uzorak br.7 Dom za lica sa invaliditetom Cirkin
_ Polje

5803/ Voda za pi¢e, uzorak br.8 Brezi¢ani, OS " Jovan Cvijic "
5804/ Voda za piée, uzorak br.9 Donji Orlovci , STR Dita
5805/V Voda za pi¢e, uzorak br.10 | O3S " Cikote "

Izvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 6 stranica. Sastavne dijelove izvjestaja ¢ine sljededi izvjestaji o
rezultatima ispitivanja:

“1.l1zvjedtaj o rezultatima fiziCkih, fizicko- hemijskih i hemijskih ispitivanja (2)
2.|zvjestaj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanj@ﬁ@fzﬂﬁ‘ﬁ_
3.8truéno misljenje na izvjestaj o rezultatima isp@;@%@m}éﬁﬁw,‘go)

*lzvjestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnosioca zahtjeva/vlasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primlien. Institut ne preuzima odgovornost za tadnost i potpunost dobijenih

informacija.
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0 Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;

Spisak akreditovanih podruéja dostupan-na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01
Dokurnent se moZe reprodukovati i umnozavati iskljucivo v cijelosti. Nije dozvoljena upofreba u reklamne svrhe
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

. 78000 Banja Luka, Jovana Dugiéa 1
' Tel: 051/491-800 0090
Faks: 061/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba
SLUZBA ZA HIGIJENU

STRUCNO MISLJENJE NA IZVJESTAJ O REZULTATIVMA ISPITIVANJA

Datum: 2. 10. 2023,
ID broj: 5800-5805/V

Na osnovu IzvjeStaja o rezultatima fizi€ko-hemijskih i mikrobiolodkih ispitivanja i stru¢nog

razmatranja utvrdeno je da uzorci vode, pre¢iéena voda, ID broj 5800-5805/V

ODGOVARAJU

prema propisima ¢lana 4, stav 1i2 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za
ljudsku potrodnju (SluZbeni glasnik RS, br 88/17) te se kao takva voda mo¥e smatrati

BEZBJEDNOM za potrofate. Nalazi u prilogu struénog misljenja,
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Stru€no mislienje se odnosi na analizirani uzorak, Struéno misljenje je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se
koristiti samo zajedno.Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti, Nije dozvoljena upotreba u

reklamne svrhe.
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LABORATORIJA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGIJU

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dugica 1
Tel: 051/491-600 Faks: 051/216-510, (51/215-751 o H wm
E-mail: info@phi.rs.ba, Web: www.phirs.ba

IZVIESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA SERIJE VODA

Broj izvjestaja:

M-5800/9/2023

Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 26.9.2023

Stanje uzoraka pri prijemu: Uzorci pri prijemu ispunj avaju zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 7218:2008 potrebne za
pristupanje mikrobiolo$koj analizi.

Datum zavrietka ispitivanja: 29.9.2023
Br. prot. Maziv uzorka - Parametar > *Ukupne *Escherichiacoli  *Brojkoloniana  *Broj kolonija na *Enterococci *Subiforedukujuce \J granicama
koliformne bakterije 37°C 22°C klostridije referentnih
Metoda > BAS EN BAS EN BAS EN BASEN BAS EN UMMOSS ¢ vrijednosti
ISO 9308- IS0 9308- ISO 18O ISO 7899- i
12015 1:2015 6222:2003 6222:2003 2:2003
BAS EN BASEN
IS0 9308- ISO 9308-
1/A1:2018 1/A1:2018
Ref. vrijednost > 01 100ml 0w 100m! <20 u 1lmi <100 u Iml 0 u 100ml 01100 ml
5800/V  Voda za pice, uzorak br. 5 0 0 0 0 0 0 DA
5801/V  Voda za piée, uzorak br. 6 0 0 0 0 0 0 DA
5802/V  Voda za pice, uzorak br. 7 0 0 0 0 0 0 DA
5803/V  Voda za pice, uzorak br. 8 0 0 0 0 0 0 DA

mummmrqum%gmazvanm_.maomEum::mEEE._um_”m.moScm“aummﬁmaaca_.mx_.mn_:mg_.m_._no.o\_ mn..mumﬂoam
lzviestaj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja je-=astavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno. . . :
Dokument se mo2e reprodukovati i umnoZzavati i’ 1&" ~u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne sv -

A ¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/AEC 17025;
L]



5804/V  Vodaza pice, uzorak br. 9 0 0 0 0 0 0 DA

5805/V  Voda za pice, uzorak br. 10 0 0 0 0 0 0 DA

* Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudslu potroZnju (SI Glasnik R. Srpske 88/17,za predi$éene vode)
Utvrdivanje referentnih vrijednosti je izviSeno prema Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (81, Glasnik R. Srpske 88/17,za pretiséene vode)

Izvje3taj o rezultatima ispitivanja ovjerava
dr med. specijalista med. mikrobiologije sa

¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; .
Spisak akreditovanih pedrudja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj zkreditacije LI 40-01 Strana 2 od 2
Izviestaj o rezultatima mikrobiolo3kih ispitivanja je sastavni dio [zvjestaja o uzorku | mogu se koristiti samo zajedno.

Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskZucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dugiéa 1

s Tel: 051/491-600
e o) . Faks: 051/216-510, 215-751 0108
i},gRS ' E-mail: info@phi.rs.ba
o Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj izvjeStaja: H-5800/V — 5805/V/09/2023
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 26.09.2023,
Datum zavrSetka ispitivanja: 27.09.2023.

Identifikacioni broj | Naziv uzorka

5800/V Vodd za pice, uzorak br. 5
5801/v Voda za pi¢e, uzorak br. 6
58021V Voda za pice, uzorak br. 7
5803/V Voda za piée, uzorak br. 8
5804/Vv Voda za pi¢e, uzorak br. 9
5805/V - | Voda za piée, uzorak br. 10

Identifikaciont bro} / Utvrdena vrijednost

Referentna |Jedinica Metoda
Parametar 5800/V[5801/V|5802/V(5803/V|5804/V|5805//| - vrljednost | mijere ispitivanja
prihvalljivg za | Co-Pt
Boja <25 (<25 |<25(<25|<25|<25| . |mmiie ckole UMH 053 ¢
promjena
prihvatljivg za
Miris Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez - eaivez | UMH 054 &
. promjena
BASEN iSO
Mutnoéa <0,02|<0,02|<0,02[<0,02|<0,02|< 0,02 - =1 NTU 7027-1:2017
Koncentracija . :
ntraci: _osr | PH BAS EN ISO
VO&_OVI:IUKEC:;I:;Q%HG 7,66 7,29 7,42 7,94 7,34 7,81 - 65-95 jedinica 10523:2013
Utrosak KMnQ, : BAS EN I1S0O
(oksidativnost) <05|<05]<05|<05|<05|<05]| - S5 ML | gus7i0002
o SMEWW 237
Amonijum, NH, <0,170(<0,10]<0,10[<0,10[<0,10] < 0,10 - 05 mg/L 4500-NH, D:2017
Hioridi - - 75 | 82 | <50 102 | 68 |[<50]| - $250* | mglL |BASISO 9297:2002
— " SMEWW 237
Nitriti, NO, <0011« 0,01|< 0,01[< 001]|< 0,01]< 0,01 - 50,50 mg/L 4500-NO, B :2017
_— e SMEWWY 23
Nitrati, NO; 2,5 55 26 | <201 4,0 2,7 - S50 MOl | 4500.NOy B:2017
'i':‘g?gé?vod'ﬂv*’s* 537 | 594 | 542 | 682 | 566 | 533 - £2500* | pSem | BAS EN 27888:2002
: : : ' SMEVWW 231
Trihalometani-ukupni | 6.0 8,0 - - - - - <100 Hg/L 6232 B:2017
SMEWWY 231
Hioroform <056 |<05]| - - - - - - H/L 6232 B:2017
rd
Bromdihlormetan 16 | 16 - - - - - i HgiL %glfzmgﬂégf 7
2 el
Dibromhlometan 1,7 1.7 - - - - - - Ho/L Ssgntf%o? 7
SME 23
Bromoform 2,7 27 | - - - - - - Hg/L E-:~232‘J’\II3V:\£055 7

*Voda ne smije biti agresivna.

** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitratil/50+[nitriti)/3<1, gdje uglaste zagrade oznaavaju koncentraciie u mg/L za nitrate {NOy) I nitrite
{NO2?), pri &emu graniéna vrijednost iznosi 0,10 mg/l. u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice.

**8pecifitna jedinjenja su; hioroform, bromoform, dibromhlormetan, bromodihlormetan.

SALEMBORRSIE O Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;

B A A Spisak akreditovanih podru&ja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj gkreditacije LI-40-01

it lzvjedtaj o rezultatima fizigko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvie$taja o uzorku i mogu se karistitl samo zajedno.

ACCRESITATION  Dokument se mose reprodukovati i umnozavati iskljutivo u cijelost]. Nije dozvoliena upotreba u reklamne svrhe. Ocfena
| LMY viestala o rezultatima fizigko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovaniog podrudja.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

% 78000 Banja Luka, Jovana Dudi¢a 1
Tel: 051/491-600

7D C Faks: 051/216-510, 215-751 o108

ﬁgRS ’ E-mail: info@phi.rs.ba

o Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (SI. glasnik RS br.88/17).
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< Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01

Izvjedtaj o rezultatima fizitko-hemijskin ispitivanja je sastavni dio |zvjestaja o uzorku i magu se korfstiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljudivo u cifelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Qcjena
lzviestaja o rezultatima fizigko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podrudja.
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