JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVC
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Duci¢a 1

Tel: 051/491-600 - 0086
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU
IZVJEéTAJ O UZORKU

Broj iszeétaja o uzorku HH- 7694-7895,7897-7903/Vv/01/2024

Datum izdavanja izvjestaja 11.01.2023.

Datum prijema uzorka 27.12.2023.

Identifikacioni broj uzorka 7894-7805,7897-7903/N

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv "VODOVOD" PRIJEDOR

Adresa; KOZARSKA br.87, PRIJEDOR

¢ B Tel
o Broj i datum podnosenja zahtjeva: REGULISANO UGOVORCM

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli€ito)

Naziv. | Adresa: | Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: _ VODA ZA PICE

Proizvodad/adresa; CENTRALNI VODOVOD PRIJEDOR

Mjesto uzorkovanja: DISTRIBUTIVNA MREZA

Datum uzorkovanja. 26.12.2023,

Uzorkovanje izvrSio: INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO RS

Metoda uzorkovanja: BAS EN 150 5867-1:2008, BAS EN SO 5667-3:2018,

BAS EN 150 19458:2008, BAS EN ISO 5667-5:2007
Napomene:
Identifikacioni broj Naziv uzorka Mjesto uzorkovanja

7894/ Voda za pice,uzorak br.2 Bunar B 3/2 — hlorisana voda
7895/ Voda za pic¢e,uzorak br.3 Bunar EB3 — hlorisana voda
78971V Voda za piGe,uzorak br.5 Bolnica Prijedor
7898/V Voda za piée,uzorak br.6 Rezervoar "Vladine”
7899V Voda za pi¢e,uzorak br.7 Kokin grad OS "Branko Copi¢”
7900/V Voda za pice uzorak br.8 Pecani OS ”Dositej Obradovi¢”
7901V Voda za pice,uzorak br.9 G. Ljubija , ambulanta
7902V Voda za pice,uzorak br.10 Urije OS "Petar Koti¢”
7903/V Voda za pite,uzorak br.11 G. Orlovci, osnovna skola

lzviestaj o uzorku sadrzi ukupno 7 stranica. Sastavne dijelove izvjedtaja Cine sljededi izvjestaji o
rezultatima ispitivanja:

1.1zviesta] o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu (1)
2. |zviedtaj o rezuitatima fizicko- hemijskih ispitivanja (2)

3.1zvjestaj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja (2} 4
4.8truéno miglienje na izvjestaj o rezultatima ispitivanja

T
AT U I
£ pep
;( \r‘ “81

*lzviestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak, Za uzorak dobijen od podnosioca zahtjeva/viasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kakeo je primljen. Institut ne preuzima odgovornost za tacnost i potpunost dobijenih
ormac: e

B A ¢ Metode nisu akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; Spisak akreditovanih podrudja

ACE REBITAT 10 dostupan na www.bata.gov.ba, registarski broj akreditacije LE- 40-01
e | Pokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u clielosti. Nije dozvoliena upotraba u reklamne svrhe.



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
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SLUZBA ZA HIGIJENU

| STRUCNO MISLJENJE NA I1ZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 10. 01. 2024,
ID broj: 7894-7895, 7897-7903/V

Na osnovu IzvjeStaja o rezultatima fizi¢ko-hemijskih i mikrobiolo$kih ispitivanja i struénog

razmatranja utvrdeno je da uzoraka vode, pre¢i$¢ena voda, ID broj 7894-7895, 7897-7903/V
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ODGOVARAJU

prema propisima ¢lana 4. stav 1 12 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za
ljudsku potro$nju (Sluzbeni glasnik RS, br 88/17, 97/18 i 93/23) te se voda moZe smatrati

bezbjednom za potroSace. Nalazi u prilogu struénog misljenja.
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Struéno midljenje se odnosi na analizirani uzorak. Stru&no mislienje je sastavni dio Izvjedtaja o uzorku i mogu se
koristiti samo zajedno.Dokument se moZe reprodukovati | umnozavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u

reklamne svrhe,
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SLUZBA ZA HIGIJENU
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0270

IZVJ‘EéTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj izvjestaja

HH-7894-7895,7897-7903/v/12/2023

Identifikacioni broj uzorka

7894-7895,7897-7903/V

Naziv uzorka Voda za pice
Datum uzorkovanja 26.12.2023,
Datum zavr$etka lzvjedtaja 27.12.2023.

Uslovi okoline

M <toda uzorkovanja/konzervisanja
[Nt

BAS EN IS0 5667-1:2008, BAS EN ISO 5667-3:2019, BAS EN ISQ 19458:2008, BAS
EN 180 5667-5.2007

Komentar o uzimanju uzorka

(izgled uzorka, vremenske prilike na Sun&ano
terenu i sl.) .
MJERENJA NA TERENU
[dentifik Temp | Referen Referent
acioni era tha Rezidu sterenin
broj Naziv uzorka tura | vrijedno Metoda ispitivanja alni hlor . g Metoda ispitivanja
uzorka vode | st (mg/L) | Vriednost
(C) | (mgh) (mg/)
7894/ | Voda za piceuzorak | 12,6 - SMEWW 23 2550B:2017 0,20 0,1-0,56 | BAS EN ISO 7393-2:2019
br.2
7895/V | Voda za piceuzorak | 12,4 - SMEWW 23 2550B:2017 0,30 0,1-0,5 | BAS ENISO 7383-2:2019
br.3
7897/V | Voda za pice,uzorak | 11,7 - SMEWW 23 2550B:2017 0,25 0,1-0,5 | BAS ENISC 7393-2:2019
br.5
7898/V | Voda za pi¢e,uzorak | 12,0 - SMEWW 2374 25508:2017 0,20 0,1-0,5 | BAS ENISO 7393-2:2019
br.6 _
7899/V | Voda za pice,uzorak | 12,0 - SMEWW 234 25508:2017 0,30 01-0,5 | BASENISO 7393-2:2019
br.7
ZPN0N | Voda za pice,uzorak | 13,5 - SMEWW 232550B8:2017 0,30 0,1-0,5 | BAS EN IS0 7393-2:2019
| br.8
7901V | Voda za pi¢e,uzorak | 13,1 - SMEWW 23 25508:2017 0,20 0,1-0,5 | BAS EN ISO 7393-2:2019
' br.9
7902/V | Voda za pice,uzorak | 13,9 - SMEWW 23 2550B:2017 0,30 0,1-0,5 | BAS EN [S0O 7393-2:2019
br.10
7903/V | Voda za piée,uzorak | 12,0 - SMEWW 239 2550B:2017 0,25 0,1-0,5 | BASEN ISO 7393-2:2019
br.11

Metode dostupne na zahtjev klijenta

Ocjena rezultata ispitivanja:

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednos
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsk

88/17, 97/18, 9323

BAS BN jmOIEC 176258

SR

o

Ja NI g

Stranal od 1

OMetode nisu akreditovane od strane BATA prema BAS EN |SO/IEC 17025; Spisak akreditovanih
podrudja dostupan na www.bata.qov.ba, registarski broj akreditacije LI-40-01
lzvjetaj o uzorkovaniju i rezultatima mjerenja na terenu je sastavni dio |zvje$taja o uzorku i mogu se koristiti
samo zajedno. Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba
u reklamne svrhe. Migljenjatumadenja navedena u ovom izvjestaju su izvan akreditovanog podrudja.
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I A _ T e e JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA T e
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dugica 1

Tel: 051/491-600 Faks: 051/216-510, 051/215-751 : ‘ O135
E-mail: info{@phi rs.ba, Web: www.phirs.ba

LABORATORIJA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGLIU

IZVIESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA SERIJE VODA

Broj izvjestaja: M-7894/1/2024 Stanje uzoraka pri prijemu: GN.Q,& mﬁ v&.mas H@ﬁ&mﬁ? N.mu.&.gm standarda BAS EN ISO/IEC 7218:2008 potrebne za
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 27.12.2023 pristupanje mikrobioloskoj analiz.

Datum zavrSetka ispitivanja: 4.1.2024
Br. prot. Naziv uzorka Parametar > *Ukupne *Escherichiacoli  *Broj kolonijana  *Broj kelonija na *Enterococci U granicama
kolifermne bakterije e 2°c referentnih
Metoda > BAS EN BAS EN BASEN BAS EN BAS EN vrijednosti
IS0 9308- I1SO 9308- IS0 ISO IS0 7899-
1:2015 1:2015 6222:2003 6222:2003 2:2003

BAS EN BAS EN

IS0 9308- IS0 9303-

1/A1:2018 1/A1:2018

Ref. vrijednost > 0u 100ml 0 u 100ml <20u 1ml <100 u Iml 0u 100ml

7894/V  Voda za pide, uzorak br. 2 0 0 0 0 0 DA
7895/V  Voda za pide; uzorak br. 3 0 0 0 0 0 DA
7897/V  Vodaza pite, uzorak br. 5 0 0 0 0 0 DA
7898/V  Voda za pide, uzorak br. 6 0 0 0 0 0 DA
7899/V  Voda za pite, uzorak br. 7 0 0 0 0 0 DA
7900/V  Voda za pice, uzorak br. 8 0 0 0 0 0 DA




7901/V - Voda 7a pice, uzorak br. 9 I R R+ BRI iy R e

- . " DA
7902/V  Voda za pice, uzorak br. 10 0 0 0 0 0 DA
7903/V  Voda za pice, uzorak br. 11 ¢] 0 0 0 0 DA

* Pravilnik o zdravstvenej ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro¥nju (S1. Glasnik R. Stpske 88/17, 97/18 i 93/23, za preéilcene vode) \
Utvrdivanje referentnih vrijednosti je izvrieno prema Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za Jjudsku potrodnju (S1. Glasnik R. Srpske 88/17, 97/18 1 93/23, za pretistene vode)

,Hmﬁm%& o rezulfatima ispitivanja ovjerava
ed. specijalista med. mikrobiologije sa
o parazitologijom:
i

Mr sc. Tatjana Markovié

o Metode nisu m_nqmn_8<mmm od strane m>._.n vﬂm_._._m BAS EN _wQ_mO :onm

Ao




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE '
78000 Banja Luka, Jovana Dutiéa 1
Tel: 051/491-600

——— Faks: 051/216-510, 215-751 0108
EJZRS E-mail; info@phi.rs.ba
”””””””” Web: www.phi.rs.ba
SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA
IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
Broj izvjestaja: H-7894/V, 7895/V i 7897V ~ 7903/V/12/2023
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 27.12.2023.
Datum zavr$etka ispitivanja: 28.12.2023.
Identifikacioni broj | Naziv uzorka
7894/V Voda za piée, uzorak br. 2
7895/V Voda za pice, uzorak br, 3
78971V Voda za pice, uzorak br. 5
78981V Voda za piée, uzorak br. 6
78991V Voda za pi¢e, uzorak br, 7
7900/V Voda za piée, uzorak br. 8
7901V Voda za pice, uzorak br. 9
Identiflkacioni broj / Utvrdena vrijednost
Parametar | 7894/V/|7895/V| 7897/V| 7898V | 7809V | 7900V | 7001V | epersria [Jedinical - Metoda
) prihvaljivaza | ]
Boja <25 | <25 | <25 |<25|<25| <25 | <25 |Yiciaaive fk‘;,';t UMH 053 ¢
promjena_
prihvatljiva za .
Miris Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez evbitaar | - UMH 054 ¢
promjena
Mutnoéa <0,021<0,02|<0,02[{<0,02{<0,02|<0,02{<0,02| <5 NTU 5925751%38
Koncentracija . :

Tracle .l pH BAS EN ISO
zr:govrl:ﬁ;:;i%na 7,31 | 7,39 | 7,51 | 7,85 | 7,37 | 757 | 749 | 65-95 | fno | 0snons
Utrodak KMnO BAS EN ISO
(oksidativnost)4' <05 <05 < 05<05]|<05]< 05[<05 <5 mg/L O 8467:2002

- g rd
Amonijum, NH,* <0,10|<0,10(<0,10{<0,10[<0,10{<0,10|<0,10! =05 mg/L. 45%?_'&'“%:2;017
Hioridi 6,7 | <50 | <50 <50 54 54 6,7 S 250* mgiL | BAS 1S09297:2002
NIt NOs <0,01)<0,01|<0,01|<0,01|<0,01]<001]<001| so50" | mor | , SMEWWZ
. rd
Nitrat], NOs 58 | 21 | 28 | 20 | 47 | 44 | 58 | zoov | mgr | SVEWWEN
¥ rd
Gvozde, Fe <50 | <50 | <50 | <50 | <50 |{ <50 | <50 <200 Mg/l Sgggfl‘:lgvgzggﬂ
Mangan, Mn <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 <50 HglL |BASISC 6333:2003
cleltroprovodlivost | 580 | 536 | 512 | 505 | 527 | 531 | 558 | <2500* | uSom' |BAS EN 27855:2002
(na 20 °C)
rd
Trihalometani-ukupni < 0'5 < 0,5 - - - - - < 100" g/l SsnzﬂaEzvaV\ég‘?7
rd
Hioroform <05 | <05 - - - - - HgiL %“z"fz"‘é"‘éﬁ? 7
. i
Bromdihlormetan <05 | <05 - - - - - - oL %ZA:EEWBV\;(??T
d
Dibromhlormetan <05|<05| - - - - - - g/lL %ggzm:?? 7
rd
Bromoform <0,5| <05 - - - - - - Ha/l. %“zngmg;j 7

*Voda ne smije biti agresivna,

** Moraju se osigurati takvi uslovi da
{NQz), pri &emu graniéna vrijednost i

***Specifitna jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibromhlormetan, bromodihiormetan.

o glmsg 11028

BAWY

ACCHEDITRELQY]
Li-40-01

lzvjestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivan]
Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljutivo u Gijelosti.
Misljenjaftumagenja navedena u ovom izvjestaju su lzvan akreditovanog podrugja.

¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata gov.ba, registarski broj akreditacije L1-40-01

a je sastavni dio |zvjedtaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.

[nitrati}/50+[nitriti}/3<1, gdje uglaste zagrade oznagavaju koncentracije u mg/L za nitrate (NOy) i nitrite
iznos! 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za piée.
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" ‘ JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
- INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dugi¢a 1
Tel: 051/491-600 .

S —— Faks: 051/216-510, 215-751 0108

E}ZRS E-mail: info@phi.rs.ba

b Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

[ZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Identifikacioni brof | Naziv uzorka
79021V Voda za pice, uzorak br. 10
79031V Voda za piée, uzorak br. 11

Identifikacfoni broj / Utvrdena vrijednost
' Referentna | Jedinica Metoda
Parametar 7902V 7903V - - - - - vrijednost | mjere Ispitivanja
] . prihvatljiva za orn.
Boja <25 | <25 - - - - - pn‘:;[;%él-ﬂg:jlag;z sckom!:t UMH 053 ¢
. . promjena :
prihvaﬂ]ivg za |

Miris Bez | Bez - - - - - | ook | - UMH 054 &

promjena EASENEO

Mutnoca <0,02|<0,02| - - - - - <5 NTU 76\27-1 :zgsw
Koncentracija

vodonikovih jona 737 | 7,79 - - - - - 6,5-9,5 jedphl-llica %?2%%??

* [{(pH-vrijednost) :
Utrodak KMnO4 BAS EN ISO
(oksidativnost) <05 <05| - - - - - <5 |mgllOz|  “gas70002
Amonijum, NH4* <0,10{<0,10| - - - - - <05 mg/L. 45%'<\3A-NH3 0:223017
Hloridi 61 | <50 - - - - - $250° | mglL | BAS ISO8207:2002

_ - SMEWW 237
Nitriti, NO, <0,01|<0,01| - - - - - $0.50 Mol | 4500-NOy B 2017
- SMEVWW 231
Nitrati, NOs 47 | 2,8 - - - - - =50 ML | 4500.NOs B:2017
} SMEWW 23
Gvozde, Fe <50 | <50 - - - - - 200 W'l | 3500.Fe B:2017
Mangan, Mn <10 | <10 - - - - - | =80 Hg/lL | BAS ISO 6333:2003
Fn':"ztg’fg)"“’d“i"“t 537 | 513 | - - - - -~ | =2500* | pscm |BAS EN 27888:2002
rd
Trihalometani-ukupni - - - - - - F - £100™* | pgil. sg"z”fmgf 7
SMEWW 23d
Hioroform - - - - - - - - gL 6232 B:2017
i | SMEWW 231
Bromdihlormetan - - - - - - - - Hg/L 6232 B:2017
SME 23d
Dibromhlormetan - - - - - - - - - Hg/L GZSTMQNQOW
SMEWW 231
Bromoform - - - - | - - - - Hg/L 6232 B:ZO‘?T

* Voda ne smije biti agresivna, o .

** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitratfl/50+nitritif3s1, gdje uglaste zagrade ozna&avaju koncentracije u mg/L za nitrate (NO5) i nitrite
(NO¢z}, prl éemu graniéna vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku Iz uredaja za pripremu vode za pice.

***Specifigna jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibromblormetan, bromaodihlometamse.

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama refana ednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku o‘./ : k&lﬁ%k RS br.88/17,97/18 i

J% (:S ¢ - :
S :ﬂﬂweﬂ brili hemijs(glana ficani:

EIE o &, =
e isiee 020

¢ Bglsﬁffakl\b‘_@? afeditacije LI-40-0%'7- /

¢ Metoda nlje akreditovana od strane BATA prema BY 4 4

Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata qo

ieansnivii o | 12viedtaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sas T'dig J2viitas @yForku | mogu se koristiti samo zajedno.
Eo e N | u_‘m P - | Dokument se moZe reprodukovali i umnozavati iskljugivou@elelds G1_02\.rcnljena upotreba u reklamne svrhe.

Misljienja/tumatenja navedena u ovom izvjestaju su izvan akreditovan

g-padrudja.
Strana 2_0d 2



