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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dudica 1
Tol: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751 0086
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HH-7229,7232,7234,7235,7237-7239/N\//12/2023
Datum izdavanja izvjestaja 08.12.2023.

Datum prijema uzorka 29.11.2023.

Identifikacioni broj uzorka 7229,7232,7234,7235,7237-7239/\V/
PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv "VODOVOD" PRIJEDOR

Adresa: KOZARSKA br.87, PRIJEDOR

Tel:

Broj i datum podno$enja zahtjeva: REGULISANO UGOVOROM

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razligito)

Naziv: Adresa: Telefon:

PODAC] O UZORKU:

Naziv uzorka: VODA ZA PICE

Proizvodad/adresa: CENTRALNI VODOVOD PRIJEDOR

Mjesto uzorkovanja: DISTRIBUTIVNA MREZA

Datum uzorkovanja; 28.11.2023.

Uzorkovanje izvrgio: INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO RS

Metoda uzorkovanja: BAS EN |1SO 5667-1:2008, BAS EN SO 5667-3:2019,
BAS EN 1SO 19458:2008, BAS EN 1SO 5667-5:2007

Napomene:

Identifikacioni broj Naziv uzorka Miesto uzorkovanja
7229V Voda za pi¢e,uzorak br.1 Raskovac Kovrlije, bife Saé
7232V Voda za piée,uzorak br.4 Biscani Total plus
7234 Voda za pice,uzorak br.8 Rezervoar Hambarine
7235/ Voda za piée,uzorak br.7 G. Ljubija, Dom zdravlja
7237/ Voda za pite,uzorak br.9 Op3ta bolnica Prijedor
72381V Voda za pi¢e,uzorak br.10 | P.S. Malo Palanéiste
7239V Voda za pice,uzorak br.11 Djeciji vrtic Bambi, Kozarac

lzvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 7 stranica. Sastavhe dijelove izvjestaja &ine sljededi izviestaji o
rezultatima ispitivanja:

1.1zvjedtaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu (1)
2. lzvjestaj o rezultatima fizitko- hemijskih ispitivanja (2)
3.1zvjestaj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja (2)

4.8tru¢no mislienje na izviestaj o rezultatima ispitivanja

Slutha 1a lnl?]‘uvll 333] ‘D UZOI'ku Od
N K Sluzbe zahj

uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne pre

informacija.
BAE ERISOIEE 498

govornost za taznost | potpunost dobuemh

0 Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/HEC 17025;

B A ? d | Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata,qov.ba; registarski broj akréditacije LI-40-01
rcERinIFATICN | Dokument se moZe reprodukovati | umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoliena upotreba u reklamne svrhe
LI
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

_ 78000 Banja Luka, Jovana Duégiéa 1

Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751
© E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

0090

STRUGNO MISLJENJE NA IZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 07. 12. 2023.
ID broj: 7229, 7232, 7

234-7238, 7237-723%V

Na osnovu IzvjeStaja o rezultatima fizicko-hemijskih i mikrobioloskih ispitivanja i strugnog

razmatranja utvrdeno je da uzorci vode, predi$éena voda, ID broj 7229, 7232, 7234-7235, 7237-

7239/V

ODGOVARAJU

prema propisima &lana 4. stav 112 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za

ljudsku potro$nju (SluZbeni glasnik RS, br 88/17, 97/18 i 93/23). Voda se moZe smatrati

bezbjednom za potrodade. Nalazi u prilogu strunog misljenja.

JSAR SPECIJALISTA
mE ATV

Struéno misljienje se odnosi na analizirani uzorak. Struéno mislienje je sastavni dio lzviestaja o uzorku i mogu se
koristiti samo zajedno.Dokument se moZe reprodukovati i umnozavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u

reklamne svrhe.
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INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
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SLUZBA ZA HIGIJENU

0270

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj izvjestaja

HH/7229,7232,7234,7235,7237-7239/V/11/2023

Identifikacioni broj uzorka

7229,7232,7234,7235,7237-7239/V

Naziv uzorka Voda za pice
Datum uzorkovanja 28.11.2023.
Datum zavréetka lzvjedtaja 20.11.2023,

Uslovi okoline

Metoda uzorkovanja/konzervisanja

Y

BAS EN IS0 5667-1:2008, BAS EN 150 5667-3:2019, BAS EN I1SC 19458:2008, BAS
EN I1SO 56867-5:2007

I :‘
Kuinentar o uzimanju uzorka

(izgled uzorka, vremenske prilike na Kisa

terenu i sl.)

MJERENJA NA TERENU

Identifika Tempera Refere

cioni broj tun?a ntna Rrezidua | Referentna

uzorka Naziv uzorka vode vrijedn Metoda ispitivanja Ini hlor vrijednost Metoda ispitivanja

C) ( osItL) (mg/L) (mgiL)
mg.

7229/V | Voda za piée,uzorak 12,3 - SMEWW 237 2550 B:2017 0,40 0,1-05 BAS EN IS0 7393-2:2019
br.1

72321V | Voda za pice,uzorak 12,3 - SMEWW 23" 2550 B:2017 0,43 0,1-0,5 BAS EN ISO 7393-2:2019
br.4 .

7234V | Voda za pi¢e,uzorak 13,4 - SMEWW 232550 B:2017 0,40 0,1-0,8 BAS EN I1S0O 7393-2,2019
br.6

7235/ | Voda za pi¢e,uzorak 12,8 - SMEWW 232550 B:2017 0,30 0,1-05 BAS EN IS0 7393-2:2019
br.7 '

7237 | Voda za pi¢e,uzorak 12,5 - SMEWW 2392550 B:2017 0,22 0,1-0,5 BAS EN IS0 7393-2:20192
br.9

7238/V | Voda za pice,uzorak 12,5 - SMEWW 23™ 2550 B:2017 0,22 0,1-0,5 BAS EN ISO 7393-2:2019
br.10

7. WV | Voda za pi¢e,uzorak 11,1 - SMEWW 237 2550 B:2017 0.25 0,1-0,5 BAS EN ISQO 7393-2:2019

i br.11

Metode dostupne na zahfjev klijenta
Ocjena rezultata ispitivanja:

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentni
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene

88/17, 9718, 93723

BAS BRISONEC 128

ncc RERITATI OV
Li-40.01

akreditovanog podrudja.

Q Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISQ/IEC 17025;

Spisak akreditovaniii podruéja dostupan na www.bata.qov.ba

lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu je sastavni dio lzvije3taja o uzorku i mogu se koristiti
samo zajedno. Dokument se moze reprodukovati | umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena
upotrebau reklamne svrhe. Ocjena lzvjedtaja o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu je izvan

§l. glasnik RS br.

o

; 7 dce
med. Borka Kotur

Stranal od 1




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dudic¢a 1

Tel: 051/491-600 Faks: 051/216-510, 051/215-751 Oﬁwm
E-mail: info@phi.rs.ba, Web: www.phirs.ba

LABORATORIJA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGHU

1ZVIESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA SERIJE VODA

Broj izvjeStaja:

M-7229/12/2023

Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 29.11.2023

Stanje uzoraka pri prijemu: Uzorci pri prijemu ispunjavaju zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 7218:2008 potrebne za
pristupanje mikrobiologkoj analizi.

Datum zavr§etka ispitivanja: 5.12.2023
Br. prot. Naziv uzorka Parametar > *Ukupne *Escherichiacoli  *Broj kolonija na *Broj kolonija na *Enterococci U granicama
koliformne bakterije 37°C 22°C . referentnih
Metoda > BAS EN BASEN BASEN BAS EN BASEN vrijednosti
ISO 9308~ ISO 9308- 1SO ISO 1SO 789%-
1:2015 1:2015 6222:2003 6222:2003 2:2003
BAS EN BAS EN
SO 9308- ISO 9308-
T/AL2018 1/A1;2018
Ref. vrijednost > 0 u 100ml 0 u 100ml <20 u 1ml <100 n 1mi 0 u 100ml
7229/V  Voda za pice, uzorak br. 1 0 0 0 0 0 DA
7232/V  Voda za pice, uzorak br. 4 0 0 0 0 0 DA
7234/V  Voda za pice, uzorak br. 6 0 0 0 0 0 DA
7235/V Voda za piée, uzorak br. 7 0 0 0 0 0 DA
7237/V Voda za pice, uzorak br. 9 0 0 0 ¢ 0 DA

¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;

Spisak akreditovanih podrudja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije L1 40-01 Strana 1 od 2
Izviestaj o rezultatima mikrobiclogkih ispitivanja je sastavni dio |zvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.

Dokumnent se moze reprodukovati i umnozavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoliena upotreba u reklamne svrhe.

t



T ——ay
7238/V  Voda za pice, uzorak br. 10 0 0 0 0 0 DA

0 0 0 0 DA

7239/V Voda za pice, uzorak br. 11 0

* Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ludsku potrosnju (S1. Glasnik R. Srpske 88/17, 97/18 193/23, za pretiicene vode)
Utvrdivanje referentnih vrijednosti je izvrieno prema Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro3nju (Sl. Glasnik R. Srpske 88/17, 97/18 i 93/23, za pretiZéene vode)

Izvjedtaj o rezultatima ispitivanja ovjerava

AN

A

PO e
Wy
b \Ju\(

T
o,
=
1

¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI 40-01 Strana 2 od 2
Izviestaj o rezultatima mikrobiolo8kih ispitivanja je sastavni dio |zvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnozavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dugiéa 1
Tel: 051/491-800
Do Faks: 051/216-510, 215-751 0108

EEZRS . E-mail: info@phi.rs.ba
- Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj izvjeStaja: H-7229/V, 72321V, 72341V, 7235/V i 7237V 7239/V12/2023
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 29.11.2023.
Datum zavrSetka ispitivanja: 01.12.2023.

identifikacionl broj | Nazlv uzorka
7229/V Voda za piée, uzorak br. 1
72321V Voda za pite, uzorak br, 4
7234V | Voda za pice, uzorak br. 6
- T238NV Voda za pice, uzorak br. 7
- 7237V Voda za pite, uzorak br. &
7238V Voda za pice, uzorak br. 10
72391V Voda za pice, uzorak br. 11
Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost ‘
Referentna [Jedinica Meatoda
Parametar | 7220/V|7232/V|7234/V|7235/V| 7237/V| 7238/ [ 7230V vrijednost | mjere | isptiveria
prihvatljlvg za | ]
Boja <25 | <25 (<25 |<25(<25]<25|<25 i gf;,';t UMH 053 ¢
- g 1 . : promjena
.' ' prihvailjivg za
Miris Bez | Bez | Bez | Bez | 'Bez | Bez | Bez F':;L‘:,i;g:,.;g;z - UMH 054 ¢
promjena
ot |<002]<0,02/<002[<0,02[<0,02|<002[<002] <s | wru | SASENEO
Koncentracija ‘ ) :
iracs .| pH BAS EN ISO
V:ﬂ:{ﬂr:i(::r:r;é%na 749 | 7,45 7,59 7,49 7,45 7,51 7,74 | 65-95 jedinica 10523:2013
prite e <05<05]<05]|<05|<05|<05[<05| s5 |mgLo,| BASENISO
Armonijum, NH,* <010[<0,10{<0,10|<0,10/<0,10|<0,10|<0,10| s05 | mgtL 45000 Deayt7
Hioridi . | <50 <50 54 6.1 | <50 | <50 <50 s250* | mg/L | BASISO9297:2002
Nitit, NO, <0,01/<0,01{<0,01[<0,01(<0,01|<001|<001 <050" | mgl | o SMEVWW S
: EWwY 2379
Nitrati, NOs 24 | 25 |44 146 | 26 [ 25 | 24 | ssov | mon 450003 Bi3017
: R ‘ : i j )
Gvozde, Fe <50 | <80 <50°| <50 (‘<50 | <50 | <50 | =200 | pga 3?%%\/;;817
Mangan, Mn <10 | <10 | <10 { <10 [ <10 | <10 | < 10 <60 Hg/L - |BAS ISO 6333:2003
5’:‘2{,"?{:‘)’""”““’"“ 519 | 497 | 546 | 558 | 539 | 527 | 523 | s2500° uSomr! | BAS EN 27888:2002
i iukupni | - ] i _ ' - o SMEWW 23¢
Trihalometani-ukupni - 4,7 - 5,4 100 Ho/L 6232 B:2017
. R . rd
Hlorgform - - - - <05 = (<05 - Wg/L sagewgfr
) I
Bromaiometar o I e A N I R A R T s
Dibromhlormetan - - - - | 13 - 1.6 - - kalL Sanzﬂzfzmgf;
: . 5
Bromoform - - - T 2-1,.. R ' : 2.1 . K ”9"‘ %hzn:EZWBV\;g?T

* Voda ne smije biti agresivna.

™ Moraju_se osigurati takvi uslovi da [nitratl/S0+[nitriti)/3s1, gdjé uglaste zagrade oznaéavaju koncentracije.u mg/L za nitrate: (NQy)} i nitrite
(NOz), pri ¢emu graniéna viijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode 2a pice.’
“**8pecifitna jedinjenja su; hloroform, bromoform, dibromhlormetan, bromodihlormetan. : : :

| SISEMNCRSUM! 6 Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025 :

BA A Spfsak gkreditovaqih podrudja dos't't:lpan ha www.bata gov.ba; registarski br_bj akreditacije LI-40-01

ACTREDI AT OV
CHLH0OTL L javiattaia o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podrugja.
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- JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dugéiéa 1
Tel: 051/491-600

DO Faks: 051/216-510, 215-751 0108
E}ZRS . E-mail: info@phi.rs.ba

Web: www phi.rs.ba

'SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama réferentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potroénju (SI. glasnik RS br.88/17,97/18 | 93/23).

ijski analiti¢ari:

BAS EN ISOIEC 11035

BAWA

sesaesinen N

© Meteda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;

Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01

lzvjestaj o rezultatima fizi¢ko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvjedtaja o uzorku i mogu se koristiti samo Zajedno.

ok s Dokument se moZe reprodukovati i umnozavati iskijugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ocjena
TLH0DT L zyiedtaja o rezultatima flzitko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podrutja.
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