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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Bar}y;'L;Skfl,‘téc;vggg Ducica 1
Faks: 051/216-510, 215-751 0086
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HH-5213-5220/v/09/2023
Datum izdavanja izvjestaja 04.09.2023.

Datum prijema uzorka 29.08.2023.
Identifikacioni broj uzorka 5213-5220/\V

PODNOSILAC ZAHTJEVA.

Naziv "VODOVOD" PRIJEDOR
Adresa: KOZARSKA br.87 , PRIJEDOR
Tel,

Broj i datum podnosenja zahtjeva: REGULISANO UGOVOROM
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razlicito)

Naziv: Adresa; Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: VODA ZA PICE

Proizvodad/adresa: CENTRALNI VODOVOD PRIJEDOR

Mjesto uzorkovanja: DISTRIBUTIVNA MREZA

Datum uzorkovanja: 29.08.2023.

Uzorkovanje izvrio: KLIJENT

Metoda uzorkovanja: -

Napomene:

Identifikacioni broj Naziv uzorka Mjesto uzorkovanja

5213/ Voda za pic¢e, uzorak br.4 Raskovac — dom. Kovrlije
5214/V Voda za pi¢e, uzorak br.5 | Opsta bolnica
5215/V Voda. za pi¢e, uzorak br.6 Barakovac rezervoar
5216/V Voda za pice, uzorak br.7 Gomjenica — dom. Vukovic R.
5217V Voda za pice, uzorak br.8 BiZ¢ani Total plus market
5218/V Voda za pice, uzorak br.8 Tukovi G6&
5219V Voda za pi¢e, uzorak br.10 | Trnopolje Stamenidi
5220/V Voda za pi¢e, uzorak br.11 | G.Ljubija ambulanta

[zvjedtaj o uzorku sadrzi ukupno 6 stranica, Sastavne dijelove izvjedtaja &ine sljededi izvje$taji o
rezultatima ispitivanja:

1.1zvjestaj o rezultatima fizi(":ki'h, fizicko- hemijskih i hemijskih ispitivanja (2)

2.1zvjesta) o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja {2 RO JZI
3.Struéno mislienje na izvjestaj o rezultatima is ,'.-QV' 'a“(ﬁt)“ugff/)
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*|lzviedtaj o uzorku i rezultati ispitivanja se cdnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnosioca zahtjeva/vlasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako Je primljen. Institut ne preuzima odgovornost za taénost i potpunost dobijenih

informacija.
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B A ; 0 Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISG/IEC 17025;

as Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.qov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01
ALEREBITATIO Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljuéivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe
- Li-gdd




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

< 78000 Banja Luka, Jovana Ducica 1
Tel: 051/491-600 0090
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

STRUGNO MISLJENJE NA IZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 04. 09. 2023,
ID broj: 5213-5220/V

Na osnovu Izviestaja o rezultatima fizitko-hemijskih i mikrobiologkih ispitivanja i stru€nog

razmatranja utvrdeno je da uzorci vode, prediséena voda, ID broj 5213-5220/V

ODGOVARAJU

prema propisima ¢lana 4. stav 112 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za
ljudsku potrosnju (Sluzbeni glasnik RS, br 88/17) te se kao takva voda MOZE smatrati

bezbjednom za potrofade. Nalazi u prilogu stru¢nog miSljenja.
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)J\\N_r\'ﬂl'PM?‘ ,‘/’)‘ ..
- A"(‘“ o

5 “ LJE SPE(&LISTA
m ) (A Rpte _

Dr med. BorKa Kotur
specijalista higijene

Struéno misljenje se odnosi na analizirani uzorak. Strudno misljenje je sastavni dio lzvjedtaja o uzorku | mogu se
koristiti samo zajedno.Dokument se moze reprodukovati | umnoZavati iskfjuSive u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u
reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dudiéa 1

Tel: 051/491-600 Faks: 051/216-510, 051/215-751
E-mail: info@phi.rs.ba, Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGIJU

0135

IZVIESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA SERIJE VODA

Broj izvjeitaja: M-5213/9/2023
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 29.8.2023

Stanje uzoraka pri prijemu: Uzorci pri prijemu ispunjavaju zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 7218:2008 potrebne za

ptistupanje mikrobiologko] analizi.

Datum zavr3etka ispitivanja: 1.9.2023
Br. prot. Naziv uzorka Parametar > *Ukupne *Escherichiacoli  *Broj kolonija na *Brof kolonija na *Enterococci *Sulfitoredukujuce U granicama
koliformne bakterije 37°C 22°C Klostridije referentnih
Metoda > BAS EN BAS EN BAS EN BAS EN BAS EN UMMO89 vrijednosti
1SO 5308~ ISO 9308- ISO ISO ISO 7899-
1:2015 1:2015 6222:2003 6222:2003 2:2003
BAS EN BAS EN
IS0 9308- ISO 9308-
1/A1:2018 1/A1:2018
Ref. vrijednost » 0 u 100ml 0 u 100ml <20 u Iml <100 u 1lml 0 u 100ml 01100 ml
5213/V Voda za piée, uzorak br. 4 0 0 0 0 0 0 DA
5214/V Voda za pice, nzorak br. 5 0 0 0 0 0 G DA
35215/V  Voda za pice, uzorak br. 6 : 0 0 0 0 ¢ 0 DA
5216/V Voda za pice, uzorak br. 7 0 0 0 0 0 0 DA
5217/V  Voda za pice, uzorak br. § 4] 0 0 0 0 0 DA
¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
Spisak akreditovanih pedrugja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije 1! 40-01 Strana 1 od 2

Izviesta] o rezultatima mikrobiolokih ispitivanja je sastavni dio 1zvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati isklju®*- u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. —




DA

5218/V  Voda za piée, uzorak br. ¢ 0 0 0 0 0 0
5219/V  Vodaza piée, uzorak br. 10 0 0 0 0 0 0 DA
3220/V  Vodaza piée, uzorak br. 11 0 0 0 0 0 0 DA
Cidcene vode)
Glasnik R. Srpske 88/17,za pretigéene vode)

* Pravilnik o zdravstvenoj ispravnesti vode namijenjene za ljudsku potro3nju (S1. Glasnik R. Srpske 88/17,za pre
Utvrdivanje referentnih vrijednosti je izvrSeno prema Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (S1.

Izvjestaj o reznltatima ispitivanja ovierava

dr med. specijalista med. mikrobiologije sa
parazitologijom:

I . ;

Stanka Tornis, dr med.

¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; :
Strana 2 od 2

Spisak akreditovanih podrutja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI 40-01
Izvie3tsj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja je sastavni dio Izvie&taja o uzorky i mogu se Koristiti samo zajedno

Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati isklju”= u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe, —




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dugdiéa 1

| Tel: 051/491-600

i Faks: 051/216-510, 215-751 0108
HZRS : E-mail: info@phi.rs.ba

Web: www.phi.rg ba

gLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZIEKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj izvjeStaja: H-5213/V - 5220/V/08/2023
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 29.08.2023.
Datum zavrSetka ispitivanja: 31.08.2023,

Identifikacioni broj | Naziv uzorka
5213V Voda za piée, uzorak br, 4
5214V Voda za pi¢e, uzorak br. 5
52151V Voda za pi¢e, uzorak br. 6
5216/v Voda za piée, uzorak br. 7
5217V Voda za pice, uzorak br. 8
s218/v Voda za piée, uzorak br. 9
52191V Voda za pi¢e, uzorak br, 10
. Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
; . ‘ ‘ Referentna [ Jedinica Metoda
Parametar 5213/V|5214/V(5215/V|5216/V|5217/V/|5218/V|5219N vrijednost | mjere ispitivanja
. . prihvailjiw_a za | _
Boja <251 <25 <25 <25 265 | <25 | <25 |poiai) (COP |00
. promjena
] prihvatljivx_a za
Miris Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez iﬁ;ﬂiﬁiﬁ;ﬁ;‘ - UMH 054 ¢
promiensa
Munota <002]<0,02/<002]<0,02/<0,02|<0,02(<002| st | nru | BASENISO
Koncentracija
TG .1 pH BAS EN ISO
il 760 | 765 | 776 | 7,58 | 742 | 7,57 | 7,86 | 65-9,5 jedinica | 10523:2013
clatatmass' | <05 <05 | <08 | <05 | <05 | <05 | <08 | 55 |mpro;| SEES
Amonijum, NH* <0,101<0,10/<0,10|{<0,10|<0,10(<0,10|<0,10| so05 mg/L 45%%%;223(;7
Hloridi <50 | 55 55 6,2 55 78 | <50 | s250 mg/lL | BAS ISO 9297:2002
Nitif, NO, <0.01]<001]<0,01|<0,01)<001|<0,01<0,01| sos0~ | mor | , SVEVWZS
) rd
Niat NO, 25 | 26 | 25 | 41 | 27 | 66 | 24 | ssov | mon |  SWEMWES
e 2000 ot | 536 | 526 | 525 | 539 522 | 585 | 517 | s2500° | uSem |BAS EN 27888:2002
; ; ; ' SMEWW 23
Ttihalometani-ukupni | 6,5 - 6.5 - - - - £100 Ko/t 6232 B:2017
rd
Hloroform <0,8 - <05 - -0 - - - Mg/ Ssnszmgf 7
i
Bromdihlormetan 1,9 - 1.9 - - - - - kol Sﬁgn:%EZWB“;t?? 7
rd
Dibromhlormetan 1,9 - 1,9 - - - " - Ha/L Sega?zmc?? 7
1l
Bromoform 2,7 - 2,7 - - - - - poL S‘ei\zﬂ:iEzv‘éV;gT

*Voda ne smije biti agresivna.

** Moraju se osigurati takvi uslovi da Initratil/50+[nitriti)/3<1, gdje uglaste zagrade oznacavaju koncentracije u mg/L za nitrate (NQg7) i nitrite
(NOy}, pri Eemu graniéna vrijednost iznosi 0,10 mg/L. v vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice.

***Specifitna jedinjenja su: hiaroform, bromoform, dibromhlormetan, bromodihlormetan,

© Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISOAiEC 17025;
B A A Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata gov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01
T R Izvjestaj o rezultatima fizitko-hemijskik ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku | mogu se koristiti samo zajedno.
ACEREDITATIO Dokument se mo2e reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ocjeng
4001 - jryjestaja o rezultatima fizitko-hemijskin ispltivanja je izvan akreditovanog podrudja.
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' ' JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Duéic¢a 1
Tel: 051/491-600
; Faks: 051/216-510, 215-751 0108
SQZRS E-mail: info@phi.rs.ba
T m— Web: www.phi.rs.ba
SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA
IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
Identifikacioni broj | Naziv uzorka
5220/ Voda za piée, uzorak br, 11
Identifikacioni broj / Utvrdena vriiédnost
. Referentna |Jedinica Metoda
Parametar 5220V - - - " - " vrijednost | mjere ispltivanja
) : prihvatijiva za °Co-Pt
Boja <25 | . - - - - - |t | shale UMH 053 0
promjena
pn’hvaﬂjiv§ za
Mirls Bez | - - - - - - | ebsaenin | - UMH 054 ¢
promjena
BAS EN 1S0
Mutnoca <0,02{ - - - - - - s1 NTU 7027-1:2017
Koncentracija
AN " pH BAS EN ISO
f:ﬂ?ﬂ;}‘eogégé?)na Ter | - i ) - - T | 8595 | fedinica | 10523:2013
Utrodak KMnO, BAS ENISO
oksidativost) <05) - - - - - - A 8467:2002
N N SMEWW 23
Amonijum, NH, <0,10 - - - - - - 505 mg/L. 4500-NH, D:2017
Hioridi 8,9 - - - - - - < 250 mg/L | BAS IS0 9297:2002
e SMEWWY 234
Nitriti, NO, <0,01| - - - - - - | SO0S0™ | moll | s00-NO. B 2017
i - SMEWWY 231
Nitrati, NOg 6,7 - - - - - - =50 MOl | 4500-NOy B:2017
'(En':kzt[,°5c':‘)’“°d““’°5t 583 - - - - - . <2500 | ySem | BAS EN 27888:2002
rd
Trihalometani-ukupni - - - - - - - < 100" T E‘éhznfzv\g’\ég?7
SMEWwW 23¢d
Hiaroform - - - - - - - - Mg/L 6232 B:2017
SM 234
Bromdihlormetan - - - - - - - - oL ezemow
2 ]
Dibromhlormetan - - - - - " - N Ho/L 86“2/1152%0?7
M 23r
Bromoform - - - - - - - - Mg/l %2152%0? 7

*Voda ne smije biti agresivna.

** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitratil/50+[nitriti}/3<1, gdfe uglaste zagrads oznadavaju koncentracije u mgiL za nitraie (NOy) § nitrite

(NQ2?), pri éemu graniéna vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice.
**Specifitna jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibromhlormetan, bromodihlormetan, ’

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednoSti’ prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za liudsku potrognju (SI. glani_k RS br.88/17).

BAS EH1807EC 17028
ACLREBITATIO
10
T L1-a0-01 -

Regzulfste

NE2, S, i SR
¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN [§ 3 1702@; i S‘Q\Q}é f
jerLI-40-

Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.qoy.ba; regis Tékliﬂ'ﬂjﬁ#fﬁg{?%ﬁ‘
Izvjedtaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dia lzvjestaja o urds

01

eIty ogu se Koristiti samo zajedno.
Dokument se mo#e reprodukovathi umnoZavati isklfugivo u cijelosti. Nije dé2voljena upotreba u reklamne svrhe, Ocjena
izvjeStaja o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podrudja,
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