JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Ducica 1
Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-75671

0086

E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phirs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku

HH-5965,5969-5975/V/10/2023

Datum izdavanja izvjestaja

10.10.2023.

Datum prijema uzorka

03.10.2023,

Identifikacioni broj uzorka

5965,596975975N

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv "“ODOVOD" PRIJEDOR
Adresa: KOZARSKA br.87, PRIJEDOR
Tel: ‘

Broj i datum podnosenja zahtjeva:

REGULISANO UGOVOROM

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)

Naziv: Adresa.. Telefon:
PODAC! O UZORKU:
Naziv uzorka: VODA ZA PICE

Proizvodat/adresa:

CENTRALNI VODOVOD PRIJEDOR

Mjesto uzorkovanja:

DISTRIBUTIVNA MREZA

Datum uzorkovanja.

03.10.2023,

Uzorkovanje izvr3io:

KLIJENT

Metoda uzorkovan;a:

Napomene:
|dentifikacioni broj Naziv uzorka Mjesto uzorkovanja

5965/V Voda za pice, uzorak br.1 EB3 Bunar, hlorisana voda
5969/V Voda za pi¢e, uzorak br.5 Opéta bolnica
5970/V Voda za pice, uzorak br.6 Rezervoar Pasinac
5971/V Voda za pice, uzorak br.7 Sabirna komora rezervoar
5972V Voda za pice, uzorak br.8 Peéani, osnovna $kola
5973/ Voda za pice, uzorak br.9 Gomjenica, osnovna Skola
5974/ Voda za pi¢e, uzorak br.10 | Kokin grad, osnovna gkola
5975V Voda za pice, uzorak br.11 | G. Ljubija, ambulanta

lzvjestaj o uzorku sadrZi ukupne 6 stranica. Sastavne dijelove izvjestaja Cine sljededi izvjestaji o

rezultatima ispitivanja:

1.1zvjestaj o rezultatima fizitkih, fizitko- hemijskih i he
2 1zvjestaj o rezuitatima mikrobioloskin ispitivanja (2
3.Struéno mislienje na izvjestaj o rezultatima ispitivay

“|zvjestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnosg sam
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je

informacija.
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{ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/EC 17025;
Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www. bata.gov.ba; registarski broj akreditacije 1.1-40-01

Dokument s& moze reprodukovati | umnoZavati iskfjudivo u cijetosti. Nile dozvoljgna upotreba u reklamne svrhe



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dugita 1

UZRS ’ Tel: 051/491-600 0090

e Faks: 051/218-510, 215-751
" E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

STRUCNO MISLJENJE NA 1ZVJESTAJ O REZULTA TIMA ISPITIVANJA

Datum: 10. 10, 2023.
1D broj: 5965, 5969-5975/v

Na osnovu Izvjedtaja o rezultatima fizicko-hemijskih i mikrobiologkih ispitivanja i struénog

razmatranja utvrdeno je da uzorci vode, pre¢idéena voda, TD broj 5965, 5969-5975/V

ODGOVARAJU

prema propisima ¢lana 4. stav 1i2 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za
ljudskn potro¥nju (SluZbeni glasnik RS, br 88/17) te se kao takva voda moZe smatrati
BEZBJEDNOM za potrogade. Nalazi u prilogu struénog misljenja.
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specijalista higijene

Struéno misljenje se odnosi na analizirani uzorak. Struéno migljenje je sastavni dio Izvjestaja o uzorku i mogu se

koristiti samo zajedno. Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nife dozvoljena upotreba y
reklamne svrhe.
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IJZRS

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dugiéa 1
Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SkUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

0108

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj izvjestaja: H-5965/V, 5969/V - 5975/V/10/2023
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 03.10.2023.
Datum zavr3etka ispitivanja: 05.10.2023.

Identifikacioni broj

Naziv uzorka

5965/ Voda za pice, uzorak br. 1
5969/V Voda za pice, uzorak br. 5
5970/V Voda za piée, uzorak br, 6
5971V Voda za pice, uzorak br. 7
. 5972V Voda za piée, uzorak br. 8
59731V Voda za piée, uzorak br. 9 -
5974/V Voda za piée, uzorak br. 10
Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
| ‘ - Referentna |Jedinica Metoda
Parametar 5965/V 5969/V|5970/V5971/V|5972/V|5973/V 5974V vrijednost | mijere ispitivanja
. - | prihvatljiva za N
Boja <25 | <25 (<25 |<25| 25 | <25 | <25 |mrnie) COPL |00,
promjana
. iR B prihvatljiva za
Miris Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez |Moimitaite) UMH 054 ¢
' promjena
Mutnoca 0,14 1<002|<0,02/<0,02(<0,02<0,02[<0,02( st | Nty | BASENISO
Koncentracija - i
niracle " pH BAS EN ISO
Utrodak KMnO BAS EN ISO
(oksidativnost) <05]<065|<05|<05|<05]|<05]|<05 S5 |MILO:|  gie7.9002
rd
Amonijum, NH,* <0,10{<0,10(<0,10(<0,10{<0,10{<0,10|<0,10| =05 mg/L 45%%%;25017
Hloridi <50 | 61 5,4 8,1 7.4 5,4 6,1 < 250* mg/L | BAS I1SO 9297:2002
rd
Nitrit, NO, <0,01|<0,01/<001|<001|<001|<001|<001| =050" | mgL | , SMEWWZS ~
rd
Nt O, 23 | 23 | 25 | 54 | 37 | 38 | 37 | ssov | mor |  SMEWWZS
(Enlgkztgogg;vodlpvost 522 542 535 591 565 | 554 5565 | <2500 | uSem' | BAS EN 27888:2002
; ) . SMEWW 237
Trihalometani-ukupni | < 0,5 - - - - - - <100 Ko/l 6232 B:2017
rd
Hioroform <05 - - - - - - - Hg/L Ssnggmtz)f 7
rd
Bromdihlormetan <05 - - - - - - - HolL %"2”352“3’;‘5337
rd
Dibromhlormetan <0,5 - - - - - - - HgiL %hz"gmgf?
rd
Bromoform <06 - - - - - - - kol %Ig:w(?%

* Voda ne smije biti agresivna.

** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitratiy/50+[nitriti}/3<1, gdje uglaste za

(NO2), pri emu graniéna vrijednost iznosi 0,10 ma/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice.

***Specifiéna jedinjenja su: hloroform

BAS ENiSOnEC 17028
ACCREDITATIO
©o L4007

< Metoda nije akredltovana od strane BATA
Spisak akreditovanih podrugja dostupan na

» bramoform, dibromhlormetan, bromadihlormetan.

prema BAS EN ISO/IEC 17025;

www,bata.qov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01
lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvje$taja o uzorku | mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cijelosti.
izvjedtaja o rezultatima fizi¢ko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podrugja.

grade oznadavaju koncentracije u mg/L za nitrate {NOy7) i nitrite

Nije dozvoljena upotreba u rekdamne svrhe. Ocjena
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! JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

o INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja I.uka, Jovana Dugiéa 1
Tel: 051/491-800

TP o Faks: 051/216-510, 215-751 0108
EjZRS E-mail: info@phi.rs.ba
B Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Identifikacioni broj | Naziv uzorka .
59751V Voda za piée, uzorak br, 11
Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost’
: Referentna |Jedinica Metoda
Parametar S975NV| - - - - ) " | vrijednost | mjere Ispitivanja
prihgatgivali za [ Co-Pt
Boja <25 - - - - .- - an;L%tf}é:ie:ier.!z skala UMH 053 ¢
promijena
. : : prihvailjive_! za
Miris Bez - - - - - - ‘iﬂﬁ%i?i:,éﬁf - UMH 054 ¢
promjena
BAS EN I1SO
Mutnoéa <0,02| - . - - - - <1 NTU 7027-1:2017
Koncentracija -

L Eed . " pH BAS EN 150
Y;ﬂmﬁ;&g)na 753 | - - - - - © | 85-95" | jedinica | 10523:2013
UtroZak KMnO4 BAS EN IS0
(oksidativnost) <05 - B N . - - =5 mgd O 8467:2002

. . SMEWW 23
Amonijum, NH, <0,10| - - |- - - - S05 | ML | 4500-NH, D-2017
Higridi 8,1 - - - - - - 5 250~ mgfL | BAS ISO 9297:2002
: - SMEWW 237
Nitriti, NO, <001 - - - - - - <0,50 mall | 4500-NO B 2017

- SMEWW 237
Nitrati, NO; 5,2 - - - - - - =50™ | MO | 4500.NOy B-2017

lﬂ:‘ggogé?vod'ﬂmt 585 - - - - - - $2500* . | pScm™ | BAS EN 27888:2002
: : : P — SMEWW 237
Trihalometani-ukupnl 7,5 - - - - - - <100 Hg/l 6232 B:2017
. SMEWW 234
Hioroform <05 - i R - - - Mg/l 6232 B:2017
SMEW\Y 231
Bromdihlommetan 2,1 - - - - - - - Mo/l 6232 B:2017
. SMEWW 23+
Dibromhlormetan 24 - - - - - - - Ho/L 6232 B:2017
SMEWW 23
Bromoform 3,0 - - - - - - - kg/L 6232 B:2017

*Voda ne smije biti agresivna, . )

** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitrati}/50+[nitriti}/3s1, gdje uglaste zagrade oznagavaju koncentracife u mg/L za nitrate (NOy) i nitrite
{NOz), pri ¢emu grani&na vrijednost iznosi 0.10 mg/L u vodi na izlasky iz uredafa za pripremu vode za pice.

***Specifiéna jedinjonja su: hloreform, bromoform, dibromhlommetan, bromodihlormetan.

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih v/fijgﬁlt”&t?ﬁ?fp(en]a Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrognju (SI. (GIAsniK'RS br;88/17).

Rezyltate ovjerili heni

< Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17
Spisak akreditovanih podrudja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI-4
Izvjedtaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavn] dio [zviestaja o uzorky | mogu se koristiti samo zajedno.
T .2 Dokument se moze reprodukovati i umnoZavat] iskljutivo u cijelosti, Nije dozvoliena upotreba u reklamne svrhe. Ocjena
L4001 - izviestaja o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je fzvan akreditovaneg podruéja,
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