JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
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SLUZBA ZA HIGIJENU
IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HH-7420-7421/\v/01/2024
Datum izdavanja izvjestaja 04.01.2024.

Datum prijema uzorka 06.12.2023.
Identifikacioni broj uzorka 7420-7421/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv "VODOVOD" PRIJEDOR
Adresa: KOZARSKA br.87 , PRIJEDOR
Tel:

Broj i datum podnosenja zahtjeva: REGULISANO UGOVOROM
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razligifo)

Naziv: Adresa. Telefon:

PODACI O UZORKLU:
Naziv uzorka; VODA ZA PICE
Proizvodad/adresa: CENTRALNI VODOVOD PRIJEDOR
Mjesto uzorkovanja: DISTRIBUTIVNA MREZA ‘
Datum uzorkovanja: 06.12.2023. |
Uzorkovanje izvrsio: INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO RS
Metoda uzorkovanja: BAS EN |SO 5667-1:2008, BAS EN ISQ 5667-3:2019,
BAS EN ISO 19458:2008, BAS EN ISO 5667-5:2007
Napomene;
Identifikacioni broj Naziv uzorka Miesto uzorkovanja
74201V Voda za pice,uzorak br.12 Gomjenica, Osnovna §kola
7421V Voda za pi¢e,uzorak br.13 Rezervoar Barakovac

lzvjestaj o uzorku sadrZi ukupno 7 stranica, Sastavne dijelove izvjestaja Cine sliededi izvjestaji o
rezultatima ispitivanja:

1.1zvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu (1)
2. lzvjestaj o rezultatima fizitko- hemijskih ispitivanja (2)

3.1zvjestaj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja (2)
4.3truéno mislienje na izvjesta] o rezultatima ispitivasy]
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*lzvjedtaj o vzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitiv
uzorka rezuitati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne preuzima odgovornost za tagnost | potpunost dobijenih
ormacle: e

8 A 0 Metode nisu akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; Spisak akreditovanih podrugja

SCERteTATIE dostupan na www.bata.gov.ba, registarski broj akreditacije LI- 40-01
o Tiangs | Dokument se moZe reprodukovati i umno2avati iskljuéive u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u rekiamne svrhe.
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STRUCNO MISLJENJE NA 1ZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 04. 01. 2024,
ID broj: 7420-7421/V

Na osnovu Izvjedtaja o rezultatima tizitko-hemijskih i mikrobiologkih ispitivanja i strunog

razmatranja utvrdeno je da uzorci vode, pretiséena voda, ID broj 7420-7421/V

ODGOVARAJU

prema propisima ¢lana 4. stav 1i2 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za

ljudsku potrodnju (Sluzbeni glasnik RS, br 88/17, 97/18 i 93/23) te se voda moZe smatrati

bezbjednom za potrofade. Nalazi u prilogu struénog misljenja.

Stru&no miglienje se odnosi na analizirani uzorak.
koristiti samo zajedno.Dokument se moze reprodu

reklamne svrhe.
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Dr med. Borka Kotur
specijalista higijene

Struéno misijenje je sastavni dio IzvjeStaja o uzorku i mogu se
kovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoliena upotireba u
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IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj izvjestaja

HH-7420-7421/V12/2023

Identifikacioni broj uzorka 7420-7421V

Naziv uzorka Voda za pi¢e

Datum uzorkovanja 5.12.2023.
6.12.2023.

Datum zavréetka lzvieStaja

Uslovi okoline

*"-toda uzorkovanja/konzervisanja

BAS EN ISO 5667-1:2008, BAS EN ISO 5667-3:2019, BAS EN 1SO 19458:2008, BAS
EN 150 5667-5:2007

Komentar o uzimanju uzorka

{izgled uzorka, vremenske prilike na Sunéano
terenu i sl.)
. MJERENJA NA TERENU
Identifik Temp | Referen
acioni erap tna Reziqu | Referentn
broj Naziv uzorka tura | vrijedno Metoda ispitivanja alni hlor | _ .. g ¢ Metoda ispitivanja
uzorka vode st (mgi) | V™8 ;'fs
¢c) | (mgi) (mg)
7420/V | Voda za piceuzorak | 10,2 - SMEWW 23 2550B8:2017 0,30 0,1-0,5 | BAS EN ISO 7393-2:201¢
br.12
74211V | Voda za pice,uzorak 12,3 - SMEWW 231 25508:2017 0,32 0,1-0,5 | BAS EN ISO 7393-2;2019
br.13

Metode dostupne na zahtjev klijenta

Ocjena rezultata ispitivanja:
Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potroSnju SI. glasnik RS br.

8817, 97118, 93/23
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Ovjera izvjestaja

Dr med. Borka Kotur

Stranal 0d 1

OMstode nisu akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; Spisak akreditovanih
podru&ja dostupan na www.bata.gov.ba, reglstarski broj akreditacije LI-40-01 '
Izvjesta) o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti
samo zajedno. Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba
u reklamne svrhe. Miljenja/tumadenja navedena U ovomn izvjedtaju su izvan akreditovanog podrudja.
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LABORATORIJA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGLIU
IZVIESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA SERIJE VODA

Broj izvjestaja: M-7420/12/2023 Stanje uzoraka pri prijemu: Uzorci pri prijeru ispunjavaju zahtjeve standarda BAS EN ISOAEC 7218:2008 potrebne za
. . istupanje mikrobiclogkoj analiz.
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 6.12.2023 prstipEne euIctoskoy anatia
Datum zavrSetka ispitivanja: 11.12.2023
Br. prot. Naziv uzorka Parametar > *Ukupne *Escherichiacoli ~ *Broj kolenijana  *Broj kolonija na *Enterococci U granicama
koliformne bakterije 3rc 22°C referentnih
Metoda > BAS EN BAS EN BAS EN BAS EN BAS EN vrijednosti
180 9308- IS0 2308- IS0 180 I1SO 7899-
1:2015 1:2015 6222:2003 6222:2003 2:2003
BAS EN BAS EN
IS0 9308- I8G 9308-
1/A1:2018 1/A1:2018
Ref. vrijednost > 0 u 100ml € u 100m! <20 u 1ml <100 u 1ml Ou 100ml
7420/V  Voda za pice, uzorak br. 12 0 0 0 0 G DA
7421/V  Voda za pice, yzorak br. 13 0 0 0 0 0 Da

* Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (S1. Glasnik R. Stpske 88/17, 97/18 1 93/23, za pretidtene vode)
Utvrdivanje referentuih vrijednosti je izvrieno prema Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro¥nju (S1. Glasnik R. Srpske 88/17, 97/18 1 93/23, za preciScenc vode)

= ¢ Metode nisu akreditovane
P Seigokclmaditavanih-pomsd

Izvjestaj o rezultalima ispitivanja ovjerava
dr med. specijalista med. mikrobiologije sa
parazitologijom:
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Mr sc. Tatjana Markovi¢




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dugi¢a 1
Tel: 051/491-800

e m—— Faks: 051/216-510, 215-751 0108
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SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJY
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA
1ZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
Broj izvjestaja: H-7420/V i 7421/Vi12/2023
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 06.12.2023.
Datum zavr$etka ispitivanja: 07.12.2023.
Identiflkacionl bro} | Naziv uzorka
74201V Voda za piée, uzorak br. 12
74211V Voda za pice, uzorak br. 13
Identifikacioni broj / Utvrdena vrljednost
Referentna | Jedinica Metoda
Parametar 7420N|7421N| - - - - - vrijednost | mjere ispitlvanja
prinvatljiva za oCo-Pt
Boja <25 | 25 - - - - Rvtaients | skale UMH 053 ©
: promjena
pribvatijiva za
Miris Bez | Bez - - - - e | - UMH 054 ¢
promjena
Mutnoda < 0,02 \1 ,38) . - - - <5 NTU ?é‘%ﬁ’ilﬁ?
Koncentraclja !

Cljs : .| pH BAS EN ISO
E’:ﬂ?vr;ii?:;:;ﬁ)na 760 | 768 | - - - - 6395 | jedinica | 10523:2013
Utroak KMnO, : BAS EN ISO
(oksidativnost) <05 | <05 | - - - - <5 |mglO; 84672002

rd
Amonijum, NHs* <0,10[<0,10| - - - - 05 | mgl 45%%%?3017
Hloridi 55 | <50 - - - - < 250* mgll. | BAS 15008297:2002
» MEWW 237
Nitriti, NO; - <0,01(<0,01]| - - - - 0,50 mglL 45(?0-N02' B017
- SMEWW 237
Nitrati, NOs 43 | <20 - - - - S50 Mgl | 4500-NOy B:2017
SMEVWW 231
Gvozde, Fe <50 | <50 | - - - - 200 | WOl | a500Fe B2017
Mangan, Mn <10 | <10 - - - - <50 pg/l. |BASISO 6333:2003
:En'g'gg’npg;""d'j“’°5* 502 | 330 - - - - £2500* | pSem? | BAS EN 27888:2002
: ) . SMEWW 237
Trihalometani-ukupni | 6,7 | 4,3 . - - - £100 b/l 6232 B:2017
nd
Hloroform <05 | <05 - - - - - Hg/L %“;fzmgfy
nd
Bromdihlormetan 20 | 1,7 - - - - - kot sﬁn;gzmngg? 7
rd
Dibromhlormetan 2,0 <05 - - - - ) b/l SGI\ZHIEZ%S%
Bromoform 27 2,6 - - - = - Ha/L SGI\Zn32 B:2§137

*Voda ne smije biti agresivna,
** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitrati/50+[nitriti)/3s1, gdje uglaste zagrade oznaavaju koncentracije u mgil za mtrate (NOy) i nitrite
{NQy), pri £emu granitna vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za piée. :

***Spemﬂ‘;na jedinjenja su; hloroform, bromoform, dibromhlormetan, bromodihlormetan.

< Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN [SO/IEC 17025;
Spisak akreditovanih podrutja dostupan na www.bata.qov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01
izvjestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.

Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ocjena
izviestaja o rezultatima fiziCko-hemijskih ispitivanja e izvan akreditovanog podrudja.

C. 47025
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
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SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za fjudsku potro$nju (Sl. glasnik RS br.88/17,97/18 i 93/23).
Rezultate ovjerlya hemijski analiti¢ari:

Studhy i

Silliarpy iy ""’G{S

< Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;

Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije L1-40-01

lzvjedta) o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku | mogu se koristiti samo zajedno.

SEREPITA Dokument se moZe reprodukovati | umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ocjena
CReARO01 s jzvietaja o rezultatima fiziSko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podrugja.
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