JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVYNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Ducida 1

Tel: 051/491-600 0086
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HH-6748-6752/\//11/2023

Datum izdavanja izvjestaja 13.11.2023.

Datum prijema uzorka 07.11.2023.

Identifikacioni broj uzorka 6748-6752/\V

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv "VODOVOD" PRIJEDOR

Adresa: KOZARSKA br.87, PRIJEDOR

Tek:

Broj i datum podno&enja zahtjeva: REGULISANO UGOVOROM

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)

Naziv: Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka; VODA ZA PICE

Proizvoda&/adresa: CENTRALNI VODOVOD PRIJEDOR

Mjesto uzorkovanja; DISTRIBUTIVNA MREZA

Datum uzorkovanja: 07.11.2023.

Uzorkovanje izvrio: KLIJENT

Metoda uzorkovanja: -

Napomene:

Identifikacioni broj Naziv uzorka Mjesto uzerkovanja

8748 Voda za piée, uzorak br.5 | Opsta bolnica
8749V Voda za piée, uzorak br.6 Rezervoar Vlagine
B750/V Voda za pi¢e, uzorak br.8 Stara kuglana
8751V Voda za pite, uzorak br.9 Gomijenica, domadinstvo vukovic
67521V Voda za pice, uzorak br.10 | Cejreci, 0S

lzvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 8 stranica. Sastavne dijelove izvie$taja ¢ine sljedeci izvjestaji o
rezultatima ispitivanja:

1.1zvjestaj o rezultatima fizikih, fizicko- hemijskih i hemijskih ispitivanja (2)
2.1zvjesta) o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja (2)
3.8tru¢éno misljenje na izvjestaj o rezultatima ispilivanja (1)

*lzviestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na Ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnosloca zahtjeval/vlasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primijen. Institut ne preuzima odgovornost za tatnost i potpunost dobijenih
informacija. :
LAY ERE EOMG 17028
8 A A { Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
i 4t | Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ha; registarski broj akreditacije LI-40-01
aggnysiraniet] | Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljucivo u cljelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe
L3407



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dugica 1
Tel: 051/491-600 0090
«Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail; info@phi.rs.ba
Web: www phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

STRUCGNO MISLJENJE NA IZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 13. 11. 2023,
iD broj: 6748-6752/V

Na osnovu Izvjeitaja o rezultatima fizi¢ko-hemijskih i mikrobiologkih ispitivanja i stru¢nog

razmatranja utvrdeno je da uzorci vode, pre¢iiéena voda, ID broj 6748-6752/V

ODGOVARAJU

prema propisima &lana 4, stav 112 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za
Jjudsku potro¥nju (Stu¥beni glasnik RS, br 88/17, 97/18 i 93/23) te se kao takva voda moZe

smatrati bezbjednom za potrogage. Nalazi u prilogu stru¢nog misljenja.

LJEKAR /PECIJALI§;1‘A
e g L
Df med. Borka Kotur
specijalista higijene

Stru&no misljenje se odnosi na analizirani uzorak. Struéno misljenje je sastavni dio Izvjestaja o uzorku i mogu se
koristiti samo zajedno.Dokument se mo2e reprodukovati | umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u
reklamne svrhe.

Stranalod 1



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Duéica 1

Tel: 051/491-600 Faks: 051/216-510, 051/215-751
E-mail: infoi@phi.rs.ba, Web: www.phi.rs.ba

LABORATOREIIA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGILIU

0135

IZVIESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA SERIJE VODA

Broj izvjestaja: M-6748/11/2023

Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 7.11.2023

Stamje uzoraka pri prijema: Uzorci pri prijemu ispunjavaju zahtjeve standarda BAS EN ISOAEC 7218:2008 potrebne za

pristuparnje mikrobicloskoj analizi.

Datum zavrSetka ispitivanja: 10.11.2023
Br. prot Naziv uzorka Parametar > *Ukupne *Escherichiacoli  *Broj kolonija na *Broj kolonija na *Enterococci U granicama
koliformne bakterije 37°C 22°C referentnih
Metoda > BAS EN BAS EN BAS EN BASEN BASEN vrijednosti
ISO 9308- ISO 9308- ISO 18O - IS0 7899-
1:2015 1:2015 6222:2003 6222:2003 2:2003
BAS EN BAS EN
ISO 9308- ISO 9308-
1/A1:2018 1/A1:2018
Ref. vrijednost > 0 u 100ml 0 u 100ml <201 Iml <100 u lml 0u 100ml
6748/V Voda za pice, uzorak br. 5 0 0 0 0 0 DA
6749/V  Voda za pice, nzorak br. 6 0 0 0 0 0 DA
¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI 40-01 Strana 1 od 2

lzvjesta] o rezultatima mikrobiolokih ispitivanja je sastavni dio zviestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljuivo u cijelosti. Nije dozvoljena upofreba u reklamne svrhe.



6750/V  Voda za pice, uzorak br. 8 0 0 0 0 0 DA

6751/V  Voda za pie, uzorak br. 9 0 0 ] 0 0 DA

6752/V  Voda za pice, uzorak br. 10 0 0 0 0 0 DA

* Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za judsku potrosnju (S1. Glasnik R. Srpske 88/17, 97/18 1 93/23, za preliSdene vode)
Utvrdivanie refereninih vrijednosti je izvi¥eno prema Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za [judsku potro&nju (SL. Glasnik R. Srpske 88/17, 97/18 1 93/23, za pre¢i¥cene vode)

cijalista med. mikrobiologije sa
parazitologijom:
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sc. Tatjana Markovié

¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISONEC 17025;

Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije 1.1 40-01 Strana 2 od 2
Izviestaj o rezultatima mikrobiclo3kih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.

Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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. o JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA T
. INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO Lo
REPUBLIKE SRPSKE

_ 78000 Banja Luka, Jovana Dugic¢a 1
: ' Tel: 051/491-600 -

e Faks: 051/216-510, 215-751 0108

ﬁf RS E-mail: info@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZIéKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj izvjestaja: H-6748/V - 6752/VIM11/2023
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 07.11.2023.
Datum zavrSetka ispitivanja: 09.11.2023.

Identifikacioni bro] | Naziv uzorka

67481V Voda za piée, uzorak br. 5 .
6749V Voda za pice, uzorak br. 8
6750/V Voda za pice, uzorak br. 7
6751/V Voda za pi¢e, uzorak br. 8
87521V Voda za piée, uzorak br. 9

Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost

il p Referentna | Jedinica Metoda
Parametar 6748V 6749N .6750N 6751/V|6752IV L - vrijednost | mjere Ispitivanja
prihvatljiva za - °Co-Pt
Boja <25 <25|<25|<25[<25]| - - | Fechitaent | skale UMH 053 ¢
. i : - promjena
prihvatljivg za
Miris - | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez - - e | - UMH 054 &
. premjena
. ' BAS EN ISO
Mutnoéa <0,021<0,02y<0,02|<0,02{<0,02 - - <5 NTU 202712017
Koncentracua ‘
; _gE pH BAS EN ISO
E}?ﬂ"\?r'.}?cfr'.ﬁi‘i)“a 746 | 786 1 732 | 744 | 7,58 | -} - | 85-95" | jaginica | 10523:2013
Utrosak KMnOy ] BAS EN ISO
(oksidativnost) <05]<05|<051<05]<05] - - $5  |mollO:]  “g467.5002
N R . : SMEWW 231
Amonijum, NH, <0,10(<0,10(<0,10|<0,10{< 0,10 - - £0,5 mg/L 4500-NH, D:2017
Hioridi 5,4 6,1 8,7 6,7 8.8 - - < 250 mg/L | BAS ISO 9297:2002
- R rd
Nitriti, NO; <0,01]<0,01{<0,01|<0,01|<001| - - £0,50 | mglL SMEWW 23

4500-NOy B 2017

SMEWW 237

Nitrati, NO 24 | 24 | 37 | 37| <20 - - SS0™ | mal | 4500-NOs B:2017
a:g?gg;‘mdliivost 521 | 523 | 545 | 547 | 651 - - | =2500" | puScrr! |BAS EN 27888:2002
Trihalometani-ukupni | 6,1 - - 14,5 - - - <100 | uglt Ssnzll;\f\é\l\égii r7ﬂ
Hloroform 1 <095 - - 8,3 - - - ) HgilL Ssnzniliiszmég‘? ;
Bromdihlormetan 1,7 - - 1,7 - - - i Mg/l Ssgq:’l;:'szvggf ;
Dibromhlormetan 17 | - - 18 - - - |- bl | e maar
Bromoform 2,7 - - 2,7 - - - - Hg/L %I\ZHSEZWWMCZJ‘? _';

* Voda ne smije biti agresivna.
** Moraju se osigurati takvi uslovi da Enitratil/50+{nitriti}f3<1, gdje uglaste zagrade oznatavaju koncentraclie u mg/L za nitrate (NOy) i nitrite
(NQOy), pri éemu graniéna vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu-vode za pice.
***Specifitna jedinjenja su: hloroform, bramoform, dibromhlormetan, bromodlhlormetan et

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama refe, éntmh’ vrijednostl prema rhvilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrc% Jm”(SI glasnik RS br.88/17,97/ 8193/23).

»

li){f; Rezultate OVjel'Ill ijski analit] ri:

¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS E -.)ISG)IJEC 17025 o

Spisak akreditovanih podrudja dostupan na www.bata.gov.ba; réglstqr}efk:;prpj akredltacue RE TN
itk lzviestaj o rezultatima fizi¢ko-hemijskih ispitivania je sastavni dio Izwe_’ét@ua oiuzorku i i mogu se korjstiti samo zajedno
AECREDAIIATIO Dokument se moZe reprodukovatl i umnoZavati |skijué|vo u cijelosti. leé'dozvoljena upotreba u reklamne svrhe, Ocjena
CUEMARD1 jzvjestaja o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podrugja.
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